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Asennusmääräykset SFS 6000 edellyttävät että oikosulkuvirrat, jännitteenalenemat ja 
suojalaitteiden poiskytkentäajat on selvitettävä jo suunnitteluvaiheessa. Tähän tarkoi-
tukseen on nykyisin tarjolla monia erilaisia mitoitus- ja laskentaohjelmia, jotka helpot-
tavat pienjänniteverkon mitoittamista. Jokaisella ohjelmalla on kuitenkin omat vahvuu-
tensa ja heikkoutensa ja tästä syystä jokainen ohjelma soveltuu eritavalla erilaisten 
verkkojen tutkimiseen. 
Tässä työssä tutkitaan mitoitusohjelmien sopivuutta pienjänniteteollisuusverkon mi-
toittamiseen. Työssä mitoitetaan Vantaan Energian uuden jätevoimalaitoksen keskuksen 
J0BFC lähdöt käyttäen apuna OLS-Consult, ABB Doc 2.0, NePlan ja Schneider Ecodial 
mitoitusohjelmia. Ohjelmia arvioidaan niiden monipuolisuuden, käytettävyyden sekä 
dokumentointi ja projektin hallintaominaisuuksien mukaan. Lisäksi työssä tehdään lyhyt 
kartoitus muista markkinoilla käytössä olevista mitoitusohjelmista. Eri ohjelmilla saatu-
ja mitoitustuloksia tutkitaan lyhyesti. 
Lopuksi vertaillaan eri ohjelmien vahvuuksia ja heikkouksia ja näiden perusteella 
jokaisen ohjelman osalta käydään läpi, minkälaiseen projektiin ja laskentaan ohjelmat 
parhaiten sopisivat.  
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The installation regulations in standard SFS 6000 require that short circuit currents, 
voltage drops and the operation times of protective devices must be calculated during 
electrical planning. For this purpose one can use different kind of electrical calculation 
or sizing programs that can make the sizing of low voltage grid easier. Every program 
has its own advances and weaknesses and therefore some programs are better suited for 
certain kind of calculations.  
This thesis researches different calculation software’s suitability for sizing a low 
voltage industry network by sizing Vantaan Energia’s new waste-to-energy plant’s 
switchboard J0BFC’s outputs using four different programs. The programs used are 
OLS-Consult, ABB Doc 2.0, NePlan and Schneider Ecodial. The programs are evaluat-
ed by using three criteria; versatility, usability and documentation properties. Thesis 
also consists of a short report of available programs for sizing. The sizing results that 
the programs produce are also shortly inspected.  
In last part of the thesis every program’s advances and weaknesses are compared 
and summarized. For every program are also given a specific kind of project or case, in 
which the program would probably be best suited for.  
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1 JOHDANTO 
Tapaturmien valossa pienjänniteverkko on pahin vaarallisten kosketusjännitteiden aihe-
uttaja. 60 % kuolemaan johtavista sähkötapaturmista tapahtuu pienjännitteillä, joten 
pienjänniteverkon suojaukseen on kiinnitettävä erityistä huomiota niin paloturvallisuu-
den kuin henkilöturvallisuuden kannalta. Teollisuudessa myös sähköverkon luotetta-
vuus on tärkeä tekijä, joten verkon kyky tunnistaa vikatilanteet ja rajoittaa ne mahdolli-
simman pienelle alueelle on tärkeä osa haittojen minimoimista. [1, s. 159] 
1.1 Diplomityön tavoite 
Tässä työssä vertaillaan pienjännitesähköverkkojen laskenta- ja mitoitusohjelmia. 
Vertailuun on valittu ohjelmia, joiden eroavaisuuksista haluttiin tietoa Pöyry Oy:n 
Tampereen Local Project Services yksikössä. Työn tarkoituksena on tutkia ja selvittää 
vertailuun valittujen ohjelmien ominaisuudet ja verrata niitä Pöyryllä nyt käytössä ole-
viin OLS-Consult Oy:n ohjelmiin. Lisäksi työssä kartoitetaan lyhyesti muita markki-
noilla olevia pienjänniteverkon laskentaohjelmia. Työn ohessa ja tuloksien pohjalta teh-
dään lyhyt suunnitteluohje pienjännitesähköverkon mitoituksesta Pöyryn sisäiseen käyt-
töön. 
Vertailu toteutetaan mitoittamalla Vantaan Energian uuden jätevoimalaitoksen vali-
tut teollisuusverkon osat vertailun laskentaohjelmilla. Laskentaan valitaan teollisuus-
verkon sellainen osa, jonka mitoittaminen on mielekästä jokaisella ohjelmalla. Näin 
saadaan vertailtukelpoisia tuloksia, joilla voidaan vertailla laskentaohjelmien monipuo-
lisuutta ja soveltuvuutta teollisuusverkon mitoittamisen osalta. Ohjelmien käytettävyys 
tulee myös huomioida vertailussa. 
1.2 Sähkösuunnitteluprojektin rakenne Pöyryllä 
Tässä kappaleessa on esitetty sähkösuunnittelun eri vaiheet Pöyryllä lyhyesti. Sähkö-
suunnitteluprojektin rakenne Pöyryllä voidaan jakaa karkeasti neljään eri osaan. Varsi-
naiseen projektin aloittamiseen, perus- ja deltaljisuunnitteluun sekä as-built-
dokumentointiin. Toteutussuunnittelun sisältämät perus- ja deltajisuunnittelujen rajat 
eivät kuitenkaan ole tarkkaan määriteltyjä vaan voivat sisältää osia toisistaan puolin ja 
toisin. [2] 
Projektin aloittamiseen kuuluu projektipäällikön valinta ja projektin eri osapuolten 
kanssa pidettävä aloituspalaveri. Aloituspalaverissa sovitaan eri osapuolten kanssa esi-
merkiksi seuraavista asioista: 
- Projektin laajuus 
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- Projektin tavoitteet 
- Resurssien määritys (avainhenkilöt jne.)  
- Suunnittelutyökalut 
- Edelliset vastaavat toimeksiannot 
- Standardit ja ohjeet 
- Aikataulut 
 
Projektipäällikön tulee pitää huolta, että projekti on mahdollista viedä läpi aloituspala-
verissa sovituilla resursseilla vaaditussa aikataulussa, ja että vaaditut laatuvaatimukset 
täytetään. [2] 
Toteutussuunnittelu jakaantuu perus- ja deltaljisuunnitteluun. Useimmiten näiden 
kahden suunnitteluvaiheen raja on häilyvä ja molempia täytyy suunnitella samanaikai-
sesti. Perussuunnittelussa tehdään sähkönjakelun perusratkaisut ja se muodostaa deltal-
jisuunnittelulle pohjan. Perussuunnittelussa kootaan lähtötiedot, määritetään hankinnat 
ja annetaan tarvittavat lähtötiedot muille suunnittelualoille. Detaljisuunnittelussa puoles-
taan tehdään kaikki toimituksissa, asennuksissa, käyttöönotossa, kunnossapidossa, käy-
tössä ja koulutuksessa tarvittavat dokumentit kuten piirustukset, kuvaukset, ohjeet jne. 
Näiden pohjalta toteutetaan varsinaiset asennukset työmaalla. [2] 
Tärkeä osa suunnittelun etenemistä on jatkuva kommunikointi muiden toimijoiden 
ja asiakkaan kanssa. Tämän seurauksen perus- ja deltaljisuunnittelun toteutus on oltava 
joustavaa, koska suunnitelmat voivat muuttua kesken suunnitteluprosessin huomattavas-
ti alkuperäisestä. [2] 
Lopuksi projekti viimeistellään suunnittelun osalta tekemällä as-built-
dokumentaatio työmaalta saatavien tarkekuvien mukaisesti. Tarkekuviin on merkitty 
työmaalla tehdyt muutokset. Usein valmiista suunnitelmista joudutaan poikkeamaan 
työmaalla olevien rajoitusten tai kätevämpien asennustapojen vuoksi. Tämän seurauk-
sena loppukuvat tulee korjata vastaamaan todellisia asennuksia. [2] 
Varsinainen verkostolaskenta ja mitoitus sijoittuvat pääosin perussuunnittelun puo-
lelle suunnitteluprosessissa. Usein kuitenkin mitoittamiselle on tarvetta myös detalji-
suunnittelupuolella, esimerkiksi tilanteissa, joissa sähkönjakeluun tulee muutoksia kes-
ken projektin. Mitoittaminen on siis suuri osa toteutussuunnittelukokonaisuutta. 
Verkon mitoittaminen lähtee liikkeelle selvittämällä aluksi laskettavan verkon ra-
kenne. Tämän jälkeen lasketaan verkon eri osissa esiintyvät vikavirrat. Vikavirtojen ja 
nimellisten kuormien avulla voidaan eri verkon osien ja komponenttien oikosulkukes-
toisuudet mitoittaa siten, että ne kestävät termiset ja mekaaniset rasitukset vian aikana, 
kuitenkin niin etteivät suojat laukea normaalin kuormituksen aikana. Lisäksi on huomi-
oitava suojien laukeaminen vaaditussa ajassa myös pienimmillä vikavirroilla. Tarpeen 
tullen voidaan vikavirtojen suuruutta rajoittaa kuristimilla tai kytkeä vikavirrat pois ly-
hyemmässä ajassa, jos vikavirtojen suuruudet ovat yli sallittujen arvojen. 
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2 PIENJÄNNITEVERKKO 
Pienjänniteverkko käsittää sen verkon osan, jonka nimellinen jännite on alle 1 kV. Kes-
kijänniteverkosta liitytään pienjänniteverkkoon muuntajan välityksellä, jolla muunne-
taan verkon nimellinen pääjännite usein joko 400 V tai 690 V tasoon. Pienjänniteverkon 
välityksellä tapahtuu sähkönjakelu loppukäyttäjille tai kojeille. 
Pienjänniteverkossa käytetään erilaisia jakelujärjestelmiä eri käyttökohteissa. Yh-
teistä eri järjestelmille kuitenkin on, että suojauksesta on huolehdittava vikatilanteen 
sattuessa niin, ettei vaaraa loppukäyttäjälle aiheutuisi tai se voitaisiin ainakin minimoi-
da. 
 
2.1 Jakelujärjestelmät 
Pienjänniteverkko voidaan jakaa useaan eri jakelujärjestelmään järjestelmän maadoitus-
tavasta riippuen. Eri jakelujärjestelmiä ovat TN-, TT- ja IT-järjestelmät. TN-järjestelmät 
jaotellaan lisäksi suojajohtimen käytön perusteella TN-S-, TN-C- ja TN-C-S-
järjestelmiin. Kyseinen jaottelu toimii myös tasajännitejärjestelmille. [3, s. 63] 
Järjestelmiä voidaan myös yhdistää toimimaan samassa sähköverkossa. Tavallisin 
yhdistäminen on TN-C- ja TN-S-järjestelmien yhdistäminen, jolloin TN-C-
järjestelmästä tehdään TN-C-S-järjestelmä joko talon sisäisessä verkossa tai TN-C-
järjestelmästä TN-S-järjestelmä siirryttäessä pienjännitejakeluverkosta rakennuksen 
verkkoon. IT-järjestelmä puolestaan yhdistetään TN-järjestelmään muuntajan välityk-
sellä. Eri järjestelmien vikasuojausta tarkastellaan luvussa 3.2.1. [3, s. 67] 
 
2.1.1 TN-C-järjestelmä 
TN-C-järjestelmässä sama PEN-johdin toimii sekä suojamaadoitus- että nollajohtimena 
koko järjestelmässä. TN-C järjestelmää saa käyttää vain, jos johtimien poikkipinta-ala 
on vähintään 10 mm
2
 kuparia tai 16 mm
2
 alumiinia [4, s.11]. Uudiskohteissa ei saa 
PEN-johdinta käyttää lainkaan liittymiskohdan jälkeen. TN-C järjestelmää käytetään 
käytännössä vain kolmivaihejärjestelmänä, joten johtimia on neljä (3xL+PEN). Kuvassa 
2.1. on esitetty TN-C-järjestelmä. [3, s. 63–64] 
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Kuva 2.1. TN-C-järjestelmä. [3, s. 64] 
 
2.1.2 TN-S-järjestelmä 
TN-S järjestelmässä on erillinen nolla- ja suojamaadoitusjohdin koko järjestelmässä. 
Rakennusten sähköasennuksissa käytetään TN-S järjestelmässä nollajohdinta, mutta 
teollisuudessa (esimerkiksi moottorikäytöissä) voidaan nollajohdin jättää tietyissä tapa-
uksissa kytkemättä, koska sen käyttäminen olisi tarpeetonta, kun kyseessä on symmetri-
nen ja yliaalloton kolmivaiheinen kuorma. Kolmivaihejärjestelmissä johtimia on viisi 
(3xL+N+PE) tai neljä (3xL+PE). Yksivaihejärjestelmissä johtimia on kolme (L+N+PE). 
Kuvassa 2.2. on esitetty TN-S-järjestelmä. [3, s. 63] 
 
 
Kuva 2.2. TN-S-järjestelmä. [3, s. 63] 
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2.1.3 TN-C-S-järjestelmä 
TN-C-S-järjestelmä on yhdistelmä TN-S- ja TN-C-järjestelmistä. TN-C-S-
järjestelmässä on erotettu syöttävän verkon PEN-johtimesta erilleen suojamaadoitus- ja 
nollajohdin. TN-C-S-järjestelmässä TN-C-järjestelmä on aina syöttävän verkon puolella 
TN-S-järjestelmään nähden, koska toisistaan erotettua nolla- ja suojajohdinta ei saa kyt-
keä uudelleen yhteen PEN-johtimeksi. Kuvassa 2.3. on esitetty TN-C-S-järjestelmä.  [3, 
s. 64] 
 
 
Kuva 2.3. TN-C-S-järjestelmä. [3, s. 64] 
 
2.1.4 TT-järjestelmä 
TT-järjestelmässä on tavallisesti muuntajan tähtipiste suoraan maadoitettu. TT-
järjestelmä eroaa TN-järjestelmästä kuitenkin sähkölaitteistojen ja -laitteiden suojamaa-
doituksen perusteella. TT-järjestelmässä sähkölaitteistot ja -laitteet maadoitetaan erilli-
sen tai erillisten maadoituselektrodien avulla, jotka tulee määritelmän mukaan olla säh-
köisesti erillisiä syöttöverkon maadoituselektrodiin nähden. TT-järjestelmää ei käytetä 
Suomessa, mutta se on yleinen Keski- ja Etelä-Euroopassa. Kuvassa 2.4. on esitetty TT-
järjestelmä.  [3, s. 66] 
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Kuva 2.4. TT-järjestelmä. [3, s. 66] 
2.1.5 IT-järjestelmä 
IT-järjestelmä on maasta erotettu järjestelmä, eli mitään virtapiirin osaa ei ole suoraan 
kytketty maahan. IT-järjestelmässä voidaan käyttää nollajohdinta mutta sitä ei suositel-
la. Sähkölaitteistojen ja -laitteiden jännitteelle alttiit osat kytketään erillisiin maadoi-
tuselektrodeihin tai yhteiseen elektrodiin suojamaadoitusjohtimen välityksellä. Yhteinen 
elektrodi voi olla myös verkon maadoituselektrodi. [3, s. 66] 
IT-järjestelmä voidaan myös toteuttaa kytkemällä se maahan impedanssin välityk-
sellä. Impedanssin suuruus valitaan sovelluskohteen perusteella. IT-järjestelmää käyte-
tään yleisimmin teollisuudessa ja sairaaloiden leikkaussalien jakelujärjestelmissä. IT-
järjestelmiä käytetään tiloissa, joissa ensimmäinen eristysvika ei saa aiheuttaa katkoa 
sähkönsyötön kannalta. Kuvassa 2.5. on esitetty IT-järjestelmä.   [3, s. 66] 
 
 
Kuva 2.5. IT-järjestelmä. [3, s. 67] 
2.1.6 Tasasähköjärjestelmät 
Tasasähköjärjestelmissä voidaan tehdä myös jako TN-, TT- ja IT-järjestelmiin. Ta-
sasähköjärjestelmissä on tarpeen ottaa huomioon maadoitusjärjestelyt. Päätös siitä, 
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maadoitetaanko positiivinen vai negatiivinen napa, tulee perustua käyttöolosuhteisiin tai 
muuhun harkintaan, esimerkiksi äärijohtimien ja maadoitusjärjestelmien korroosionhal-
lintaan. Kuvissa 2.6.–2.10. on esitetty eri tasasähköjärjestelmät. [5 s. 53] 
 
 
Kuva 2.6. TN-C-järjestelmä. [5, s. 54] 
 
 
Kuva 2.7. TN-S-järjestelmä. [5, s. 53] 
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Kuva 2.8. Tasavirta TN-C-S-järjestelmä. [5, s. 55] 
 
 
 
 
Kuva 2.9. TT-järjestelmä. [5, s. 55] 
9 
 
 
Kuva 2.10. IT-järjestelmä. [5, s. 56] 
 
Kuten kuvista 2.6–2.10 huomataan, on suurin ero tasasähköjärjestelmillä vaihtosäh-
köjärjestelmiin verrattuna syöttölähteessä ja johdinten määrässä. Tasasähköjärjestelmiä 
ei syötetä vaihtosähköjärjestelmän tapaan muuntajalla tai generaattorilla, vaan tasasuun-
taajalla tai akustolla. Tasasähköjärjestelmiä käytetäänkin usein ohjausjännitteenä tai 
osana varasyöttöjärjestelmää erilaisissa teollisuuden sovelluksissa. 
2.2 Sähkönjakelu teollisuuden pienjänniteverkossa 
Pienjänniteverkon rakenne on hyvin porrasmainen ja suojauksesta on huolehdittava jo-
kaisessa verkon osassa. Teollisuudessa pienjänniteverkkoa syötetään normaalitilantees-
sa muuntajan välityksellä tai vaihtoehtoisesti sähkön toimituksen katketessa vara-
generaattorilla. Muuntajalta syötetään pääkeskusta, joka puolestaan voi syöttää yhtä tai 
useampaa alakeskusta. Näin syntyy teollisuusalueen sisälle porrasmainen rakenne kes-
kusten välille, jossa voi olla useita muuntajia ja eri jännitetasoja. Lisäksi teollisuuden 
sähköverkoissa on usein huomioitava asioita, joita ei muissa verkoissa tarvitse ottaa 
huomioon, kuten sähkö- ja prosessitilojen lämpötilat, toimitusvarmuus kriittisiin proses-
sin osiin sekä räjähdysvaaralliset tilat. [6] 
 
2.2.1 Muuntajat ja tasajännitelaitteistot 
Teollisuuden pienjänniteverkkoja syötetään usein 110 kV suurjännitteellä, joka muute-
taan 20 kV tasoon teollisuusalueen omalla muuntamolla. 20 kV keskijännite puolestaan 
muutetaan usein joko 690 V tai 400 V pienjännitetasoon muuntajien avulla, jotka sijait-
sevat lähellä pääkeskuksia ja prosessin osaa, jota varten jännitetaso vaaditaan. Muitakin 
jännitetasoja voi esiintyä riippuen laitteiden vaatimista syöttöjännitteistä. Syöttö muun-
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tajalle, joka muuttaa 20 kV tason pienjännitteeksi, toteutetaan kaapeleilla, mutta usein 
muuntajan ja pienjännitepääkeskuksen välinen yhteys on toteutettu kiskosillalla. Teolli-
suudessa keskijännitetasosta pienjännitetasoon jännitteen muuttavien muuntajien koko 
vaihtelee paljon riippuen keskuksesta ja prosessin osasta, jota muuntaja syöttää.  
Teollisuuden pienjännitejakeluun kuuluu myös oleellisena osana tasajännitejakelu. 
Tasajännite tasoja voi olla useita teollisuusverkossa, yleisimpiä ovat 220 V, 110V, 48V 
ja 24 V tasot. Tasajännitettä käytetään esimerkiksi laitteiden ohjausjännitteenä. Tasa-
jännitteen avulla siirretään myös tieto niistä hälytyksistä, jotka eivät siirry väyläliitän-
nän välityksellä hälytyskeskuksiin tai muille laitteille. Useimmiten tasajännitejakelu on 
toteutettu tasasuuntaajan ja akuston kanssa, jolloin tasasuuntaajan vikaantuessa tai säh-
könjakelun katketessa kyseiseen osaan, voidaan akustolla pitää järjestelmä toiminnassa 
vielä usean tunnin ajan. Vaihtoehtoisesti tasajännitejärjestelmä voi olla myös varmen-
nettu, jolloin laitteisto on toteutettu kaksinkertaisena, jolloin toisen tasasuuntaajan vi-
kaantuessa voidaan ottaa toinen tasasuuntaaja myös syöttämään toisen järjestelmän 
kuormat. 
2.2.2 Sähkökeskukset ja jakelu 
Teollisuuden pienjänniteverkoissa on aina useita eri sähkökeskuksia ja usein myös mo-
nia eri jännitetasoja. Muuntaja syöttää pääkeskusta, joka jakaa sähkön edelleen eri säh-
kökojeille ja mahdollisesti alakeskuksiin. Näin saadaan verkolle porrasmainen rakenne, 
jossa suojaus perustuu keskuksiin sijoitettaviin suojalaitteisiin. Keskuksien jännitekes-
toisuudet ja koot on huomioitava suunniteltaessa verkkoa. 
Sähkökeskuksilta lähtevät kuormat suojataan suojalaitteilla, jotka tulee mitoittaa 
kuorman mukaan. Erilaisia kuormia on monenlaisia lämmityksestä erityyppisiin moot-
toreihin, joten suojalaitteen valintaan ja tyyppiin on kiinnitettävä erityistä huomiota. 
Kuorman mukaan määritetään oikea suoja sekä johdintyyppi ja -paksuus. Verkostolas-
kennan kannalta oleellisinta on huomioida moottorikuormien kannalta onko kyseessä 
suoraan verkkoon kytketty moottori (PF/DOL) vai taajuusmuuttajaohjattu moottori 
(FC/VDC), koska taajuusmuuttajassa on sisäänrakennettuna suojaukset, jolloin erillisiä 
suojia ei tarvita. 
2.2.3 Teollisuusverkossa huomioitavat asiat 
Useimmiten teollisuusverkon suunnittelussa on huomioitava asioita, jotka on otettava 
huomioon teollisuusympäristössä. Näiden asioiden huomioiminen on tärkeää turvalli-
suuden sekä verkon suojauksen kannalta. Teollisuusympäristö on haastavampi niin lait-
teille, kuin muillekin verkon komponenteille, joten oikeat laite- ja komponenttivalinnat 
ovat tärkeä osa verkon toiminnan kannalta. 
Teollisuusverkossa esiintyvien laitteiden tehot voivat vaihdella erittäin paljon alle 
kilowatin tehoista useisiin megawatteihin, joten oikean suojan valinta ja mitoittaminen 
on erittäin tärkeää. Lisäksi osa kuormista ottaa käynnistyessään suuremman tehon kuin 
jatkuvassa toiminnassa, kuten suoraan verkkoon kytketyt moottorikuormat tai tietyn-
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tyyppiset valaistukset. Tämän takia oikean suojalaitteen valinta kuormille on oleellista 
niin turvallisuuden kuin laitteiden suojauksenkin kannalta. Erilaisia kuormia voidaan 
suojata erityyppisillä katkaisijoilla, moottorisuojakytkimillä, sulakkeilla tai johdon-
suojakatkaisijoilla. Useimmiten kuorman tyyppi ja teho rajoittavat mitä suojausta voi-
daan käyttää, jotta suojausehdot toteutuvat. [6] 
Lisäksi teollisuusverkoissa on huomioitava erikoisolosuhteet ympäristön osalta. 
Korkea lämpötila voi olla rasittava tekijä joissakin prosessin osissa, jolloin tämä on otet-
tava huomioon johtojen kuormitettavuuden kannalta ja laitteiden kestävyyden osalta. 
Lisäksi räjähdysalttiit tilat, niin sanotut ATEX-tilat, on otettava huomioon. Näihin tiloi-
hin tulee asentaa vain laitteita, joilla on tarpeeksi suuri IP-luokitus koteloinnin osalta ja 
ATEX-hyväksyntä. Usein tarvitsee myös huolehtia siitä, että tietty prosessin osa tai te-
ollisuusalueen valaistus ja turvajärjestelmät eivät heti katkea palon seurauksena, jolloin 
osa kaapeleista tulee asentaa palonkestävinä ja kaapeleita varten tehdyt reiät seinissä on 
suljettava palon kestävillä suluilla. Joissain prosessin osissa kosteus voi olla myös hait-
tana, jolloin tarpeeksi korkea IP-luokitus ja korroosion kestävyys voivat olla edellytyk-
senä laitteita valittaessa.  
Useimmiten suojalaitteiden toimiessa on siitä saatava ilmoitus valvomoon. Tätä var-
ten on teollisuudessa usein omat hälytyskeskukset, joiden välityksellä hälytysviestit 
hoidetaan signaalikaapeleiden avulla, tai vaihtoehtoiseesti hälytys voidaan toteuttaa 
väyläliitäntää apuna käyttäen, mikäli laitteet sellaista tukevat. Oleellista on saada tieto 
valvomoon tai etäkäyttäjälle vikaantuneesta verkon osasta, jotta vaadittaviin toimenpi-
teisiin voidaan ryhtyä. 
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3 PIENJÄNNITEVERKON MITOITUS JA SUO-
JAUS 
Kappaleessa käsitellään niitä SFS 6000 standardin määräämiä pienjänniteverkon ehtoja, 
joita verkostolaskentaohjelmilla voidaan laskennallisesti tarkastella. Näihin kuuluvat 
johtojen ja suojalaitteiden mitoituksien tarkastelu. 
3.1 Johdon mitoitus 
Johto tulee mitoittaa oikein, jotta vältyttäisiin johdon liialliselta lämpenemiseltä. Johdon 
liiallinen lämpeneminen voi alentaa johdon käyttöikää nopeuttamalla eristeen vanhene-
mista tai pahimmassa tapauksessa aiheuttaa tulipalon. Mitoituksessa tulee ottaa myös 
huomioon taloudellisuus sekä johdon pituus, jotta jännitteenalenema pysyy sallituissa 
rajoissa. [3, s. 216] 
3.1.1 Johdon kuormitettavuus 
Johdon kuormitettavuutta määritettäessä on huomioitava johtimen materiaali, asennus-
tapa, ympäristön lämpötila, eristysmateriaali ja muiden virtapiirien läheisyys. Johdon 
kuormitettavuus on riippuvainen sen kyvystä luovuttaa virran aiheuttamaa lämpöä ym-
päristöönsä. [3, s.216] 
Johdon kuormitettavuus tulee valita siten, että suurin jatkuva virta, jolla johdinta 
kuormitetaan, ei ylitä taulukossa 3.1 esitettyjä eristysaineiden lämpötilan raja-arvoja. 
Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että johtimen kuormitettavuus tulee mitoittaa standar-
dissa SFS 6000-5-52 esitettyjen kuormitustaulukoiden avulla. Kuormitustaulukoiden 
avulla saadaan kerroin kuormitettavuudelle, jolla voidaan korjata johtimen alkuperäinen 
kuormitettavuus kertomalla tämä kuormitettavuuskertoimella. [3, s.216] 
 
Taulukko 3.1. Eristysaineiden suurimmat sallittu käyttölämpötilat. [7, s. 12] 
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3.1.2 Jännitteenalenema johdossa 
Standardin SFS 6000 mukaan suositellaan, että suhteellisen jännitteenaleneman tulisi 
olla alle 4 % sähkölaitteiston liittymiskohdan, eli keskuksen kiskon ja sähkölaitteen vä-
lillä. Moottoria käynnistäessä sallitaan hetkellisesti suurempi jännitteenalenema. Tällöin 
suhteellisen jännitteenaleneman tulisi olla alle 10 %.  Jännitteen alenema voidaan laskea 
seuraavilla kaavoilla: 
 
Tasajännitteellä: 
 
∆𝑈 = 𝐼 ∗ 2 ∗ 𝑟 ∗ 𝑙     (1) 
 
Yksivaiheisella vaihtojännitteellä: 
 
∆𝑈 = 𝐼 ∗ 2 ∗ 𝑙 ∗ (𝑟𝑐𝑜𝑠φ ± 𝑥𝑠𝑖𝑛φ)   (2) 
 
Kolmivaiheisella vaihtojännitteellä: 
 
∆𝑈 = 𝐼 ∗ 𝑙 ∗ √3 ∗ (𝑟𝑐𝑜𝑠φ ± 𝑥𝑠𝑖𝑛φ)   (3) 
 
Kaavoissa käytetään induktiivisen kuorman tapauksessa plusmerkkiä ja kapasitiivisen 
kuorman tapauksessa miinusmerkkiä. 
 
Suhteellinen jännitteenalenema saadaan kaavalla: 
 
∆𝑢 =
∆𝑈
𝑈𝑛
∗ 100 %     (4) 
 
Kaavoissa 1-4 ∆U on jännitteenalenema voltteina (V), I on kuormitusvirta (A), l on joh-
don pituus (m), r on ominaisresistanssi (Ω/m), x on ominaisreaktanssi (Ω/m), Un on 
nimellisjännite, φ on jännitteen ja virran välinen vaihekulma ja ∆u on suhteellinen jän-
nitteenalenema. [3, s. 233-234] 
 
3.2 Suojalaitteiden mitoitus 
Suojalaitteiden mitoituksessa on huomioitava vikasuojaus ja ylivirtasuojaus. Vikasuoja-
uksen tarkoituksena on suojata ihmisiä ja kotieläimiä vian sattuessa, kun taas ylivir-
tasuojauksen tarkoituksena on suojata johtoja ja laitteita mekaanisilta vaurioilta tai estää 
mahdollinen tulipalo. Ylivirtasuojaus jaetaan ylikuormitussuojaukseen ja oikosul-
kusuojaukseen. 
Lisäksi on huomioitava mitoituksessa suojalaitteiden selektiivisyys, eli vikatilan-
teesta aiheutuvan haitan rajaaminen mahdollisimman pienelle alueelle. Suojalaitteiden 
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selektiivisyyttä voidaan tarkastella niiden toiminta-aika käyriä vertailemalla. Näin var-
mistetaan, että kuormaa syöttävän puolen lähin suojalaite laukeaa ensimmäisenä kuor-
man puolella tapahtuvan vian seurauksena. 
3.2.1 Vikasuojaus 
Vikasuojauksen tarkoitus on suojata ihmiset ja kotieläimet niiltä vaaroilta, joita voi syn-
tyä kosketettaessa jännitteelle altista osaa vian aikana. Vikasuojaus voidaan toteuttaa 
estämällä vikavirran kulku ihmisen tai kotieläimen kautta tai rajoittamalla ihmisen tai 
kotieläimen läpi kulkevan vikavirran suuruus vaarattomaan arvoon tai kestoaika vaarat-
toman lyhyeksi. [5, s.6] 
Käytetyin vikasuojausmenetelmä on syötön automaattisella poiskytkennällä toteutet-
tu suojaus. Suojausmenetelmän on tarkoitus estää ihmistä tai kotieläintä joutumasta 
kosketuksiin eristysviasta johtuvan vaarallisen kosketusjännitteen kanssa niin pitkäksi 
ajaksi, että tästä aiheutuisi vaaraa. Suojauksen on katkaistava eristysvian seurauksena 
syntynyt vikavirta ja poistettava muodostunut kosketusjännite niin nopeasti, ettei näistä 
aiheudu vaaraa ihmiselle. Tähän tarvitaan suunniteltu vikavirtapiiri ja sopiva suojalaite. 
Vikasuojaus voidaan toteuttaa myös käyttäen suojaeristystä, eristävää ympäristöä, pai-
kallista maasta erotettua potentiaalintasausta tai sähköistä erotusta. [3, s. 84–85, 110–
111] 
Vikavirtapiirin rakenne riippuu käytetystä maadoitusjärjestelmästä. Erilaisia maa-
doitusjärjestelmiä ovat TN-, TT- ja IT-järjestelmät. Vikavirtapiirin läpi täytyy muodos-
taa vikavirralle yhteys. Tämä toteutetaan yhdistämällä kaikki asennuksen sähkölaittei-
den jännitteelle alttiit osat suojajohtimilla maadoitusjärjestelmään. [3. s. 84–85] 
Vikavirta ja kosketusjännite on myös kytkettävä pois sopivalla suojalaitteella. Suo-
jalaitteena toimii yleensä joko sulake tai johdonsuojakatkaisija. Vaadittu poiskytkentä-
aika riippuu useasta tekijästä, kuten kosketusjännitteestä, jonka alaiseksi henkilö saattai-
si joutua, vian todennäköisyydestä ja laitteen koskettamisen todennäköisyydestä vian 
aikana. Sallitut kestoajat eri kosketusjännitteillä perustuvat tutkimuksiin sähkön vaiku-
tuksesta ihmiseen. Kuvassa 3.1. on esitetty kosketusjännitteen sallitut vaikutusajat.  [3, 
s. 85] 
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Kuva 3.1. Kosketusjännitteen sallitut vaikutusajat. [3, s. 85] 
Syötön automaattinen poiskytkentä TN-järjestelmässä 
TN-järjestelmän vikavirtapiirin muodostaa kuvan 3.2. piiri. Kuvan suojajohdin on joko 
PE- tai PEN-johdin riippuen siitä onko kyseessä TN-S- vai TN-C-järjestelmä. Suurin 
kosketusjännite muodostuu jännitteelle alttiin osan M ja pisteen 0 välille. Kokemus on 
kuitenkin osoittanut, että suurinta kosketusjännitettä on käytännössä vaikeaa arvioida. 
Ei ole myöskään mahdollista varmistua siitä, että muissa ryhmäjohdoissa tai jakelupii-
reissä tapahtuva vika ei nostaisi ryhmäjohtotasolla potentiaalia liian suureksi. [3, s. 86–
89] 
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Kuva 3.2. Suojausperiaate TN-järjestelmässä. Vaihejohtimen ja osan M välisessä vias-
sa syntyy vikavirta Ia vikavirtapiiriin. [3, s. 86] 
 
Suojausta koskevien vaatimusten soveltamisen helpottamiseksi on määritetty pois-
kytkentäajat asennuksen nimellisjännitteestä eikä suurimmasta kosketusjännitteestä 
riippuvina. Näiden kahden suhdetta voidaan arvioida kaavan 3 avulla 
 
𝑈𝑡 = 𝑅𝑃𝐸 ∗ 𝐼𝑎 = 𝑐 ∗ 𝑈𝑉 ∗
𝑚
1+𝑚
 ,             (5) 
 
jossa Ut on kosketusjännite, RPE on suojajohtimen resistanssi referenssipisteestä jännit-
teelle alttiiseen osaan, Ia on vikavirta, c on sovittu kerroin, joka ottaa huomioon vikavir-
tapiirin jännitelähteen impedanssin osuuden kokonaisimpedanssista, UV on asennuksen 
vaihejännite ja m on tarkasteltavan piirin suojajohtimen ja vaihejohtimen resistanssien 
suhde eli samojen johtimien tapauksessa poikkipinta-alojen suhde. [3, s. 86–89] 
Kaavassa 5 eri tekijät voivat vaihdella seuraavasti; kerroin c voi vaihdella 0,6 – 1,0 
välillä, kerroin m voi vaihdella 1 – 3 välillä ja U0 voi vaihdella standardin IEC 60038 
mukaan ±10 % välillä. Näistä tiedoista saadaan selville, että Ut voi olla välillä 0,3U0 – 
0,75U0. [3, s. 89] 
Käytännössä vaadittavat poiskytkentäajat vikasuojaukselle on otettava huomioon 
vain käytettäessä sulaketta suojalaitteena. Tällöin vikavirran on oltava tarpeeksi suuri, 
jotta suojaus toimisi vaaditussa ajassa. Vaaditut ajat on lueteltu SFS 6000 standardin 
taulukossa 41.1 (taulukko 3.2). Kuva 3.3. esittää periaatteellista kuvaa sulakkeen toi-
minnasta. Piste A vastaa taukukossa 8 määritettyä aikaa t0, jonka tulee olla suurempi 
kuin sulakkeen toiminta-ajan t1 eli toisin sanoen pisteen A tulee sijoittua FF-käyrän ylä-
puolelle. [3, s. 90] 
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Taulukko 3.2. Suurimmat sallitut poiskytkentäajat sekunteina. [8 s.7] 
Järjestelmä 
50V < U₀ ≤ 120V 120V < U₀ ≤ 230V 230V < U₀ ≤ 400V U₀ > 400V 
a.c. d.c. a.c. d.c. a.c. d.c. a.c. d.c. 
TN 0,8 * 0,4 5 0,2 0,4 0,1 0,1 
TT 0,3 * 0,2 0,4 0,07 0,2 0,04 0,1 
(*) Poiskytkentää voidaan tarvita muusta syystä kuin sähköiskulta suojaamiseen. 
 
 
 
 
Kuva 3.3. Sulakkeen toimintakäyrä. [3, s. 90] 
 
Johdonsuojakatkaisijan tapauksessa varmistetaan, että pienin vikavirta Ia on vähin-
tään niin suuri, että se saa aikaan johdonsuojakatkaisijan pikalaukaisun. Pikalaukaisun 
toiminta-aika on yleensä pienempi kuin SFS 6000 standardin taulukon 41.1 vaadittu 
aika (taulukko 3.2). Kuva 3.4. esittää periaatteellista kuvaa johdonsuojakatkaisijan toi-
minnasta. [3, s. 90–91] 
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Kuva 3.4. Johdonsuojakatkaisijan toimintakäyrä. [4, s. 89] 
 
Edellä mainitut vaatimukset koskevat ryhmäjohtoja, joiden suojalaitteina käytetään 
enintään 32 A ylivirtasuojia. Pääjohdoille ja yli 32 A ylivirtasuojilla suojatuille johdoil-
le on myös määritetty vaaditut poiskytkentäajat, jonka aikana suojalaitteen tulee toimia. 
Vaadittu poiskytkentäaika näissä tapauksissa on joko 0,4 s tai 5 s riippuen tilanteesta. 
[3, s. 91] 
 
Syötön automaattinen poiskytkentä TT-järjestelmässä 
TT-järjestelmässä vikasuojauksen toteuttaminen syötön automaattisella poiskytkennällä 
on huomattavasti haastavampaa kuin TN-järjestelmässä. Tämä johtuu siitä, että sallitut 
poiskytkentäajat ovat lyhyempiä kuin TN-järjestelmässä ja lisäksi vikavirrat jäävät 
usein niin pieniksi, etteivät ylivirtasuojat havaitse niitä riittävän nopeasti. TT-
järjestelmiä ei juuri käytetä Suomessa, koska paikoitellen maaperän johtavuus voi olla 
Suomessa hyvin heikko. TT-järjestelmät ovat kuitenkin yleisiä Keski- ja Etelä-
Euroopassa, jossa maaperän johtavuus on keskimäärin suurempi kuin Suomessa. [3, s. 
104] 
TT-järjestelmän vikavirtapiirin muodostavat vianalainen jännitteellinen johdin, suo-
jajohdin, kaksi maadoituselektrodia sekä maadoituselektrodien välinen maaperä. Suoja-
johdin yhdistää jännitteelle alttiit osat maadoituselektrodiin, joka yhdistää jännitteelle 
alttiit osat maahan. Toinen maadoituselektrodi puolestaan yhdistää järjestelmän tähtipis-
teen maahan. TT-järjestelmässä voi olla useita erillisiä maadoituselektrodeja, joihin 
järjestelmän eri osien jännitteelle alttiit osat yhdistetään. Kuva 3.5. esittää TT-
järjestelmän vikavirtapiirin. [3, s. 105] 
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Kuva 3.5. Vikavirtapiiri TT-järjestelmässä. [3, s. 105] 
Syötön automaattinen poiskytkentä IT-järjestelmässä 
IT-järjestelmässä ei ensimmäisen eristysvian aikana pääse esiintymään vaarallisia kos-
ketusjännitteitä. Tämän seurauksena ei ensimmäisen vian aikana tarvitse syöttöä kytkeä 
nopeasti pois, vaan asennuksen käyttöä voidaan jatkaa. Ensimmäinen vika tulee kuiten-
kin havaita. Mikäli toinen vika ilmenee ennen ensimmäisen vian poistoa, toimii IT-
järjestelmä kuten TN- tai TT-järjestelmä, ja järjestelmän edut menetetään. Tämän takia 
onkin oleellista, että vika paikallistetaan ja poistetaan niin pian kuin mahdollista. [3, s. 
105] 
Maasta erotetussa IT-järjestelmässä vikavirta määräytyy kahden muun vaiheen 
maakapasitanssien mukaan kuvan 3.6. mukaan. Kuvassa 3.6. vikavirta kulkee vaiheesta 
L3 muiden vaiheiden L1 ja L2 maakapasitanssien kautta. Tällöin vian aikana järjestel-
män tähtipiste siirtyy, jolloin vikaantunut vaihe toimii järjestelmän tähtipisteenä ja ter-
veissä vaiheissa esiintyy järjestelmän pääjännitteen suuruinen jännite.[3, s. 105–106] 
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Kuva 3.6. Vikavirtapiiri maasta erotetussa IT-järjestelmässä. [3, s. 106] 
 
 
Impedanssin kautta maahan yhdistetyssä IT-järjestelmässä, jossa järjestelmän tähti-
piste ja vikapaikka on yhdistetty erillisillä maadoituselektrodeilla, vikavirtaa rajoittaa 
näiden kahden maadoituselektrodin resistanssien summa ja kuvan 3.7. impedanssi Z. 
Tällöin kosketusjännite Ut jää niin matalaksi jännitteelle alttiissa osassa M, ettei vikaa 
tarvitse kytkeä ensimmäisen vian aikana pois. Kuvassa 3.7. on esitetty kyseisen IT-
järjestelmän vikavirtapiiri.  [3, s. 107] 
 
 
Kuva 3.7. Vikavirtapiiri impedanssin kautta maahan yhdistetyssä IT-järjestelmässä, 
jossa järjestelmän tähtipiste ja vikapaikka on yhdistetty erillisillä maadoituselektrodeil-
la. [3, s. 106] 
 
Impedanssin kautta maahan yhdistetyssä IT-järjestelmässä, jossa järjestelmän tähti-
piste ja vikapaikka on yhdistetty yhteisellä maadoituselektrodilla, vikavirran suuruuden 
määrää käytännössä impedanssi Z, jonka kautta järjestelmä on yhdistetty maahan. 
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Useimmiten kahden muun vaiheen maakapasitanssit edustavat huomattavasti suurempaa 
impedanssia. Kuvassa 3.8. on esitetty kyseisen IT-järjestelmän vikavirtapiiri. [3, s. 107] 
 
 
Kuva 3.8. Vikavirtapiiri impedanssin kautta maahan yhdistetyssä IT-järjestelmässä, 
jossa järjestelmän tähtipiste ja vikapaikka on yhdistetty yhteiseen maadoituselektrodiin. 
[3, s. 107] 
 
Asennus yhdistetään maahan impedanssin kautta erityisesti silloin, jos on odotetta-
vissa ylijännitteitä ja jännitteiden vaihtelua asennuksessa resonanssin takia. Impedanssi 
Z valitaan niin, että resonanssivaihtelut saadaan vältettyä ja vikavirta havaittua. Yleensä 
Z on ohmimäärältään n. 5–6-kertainen asennuksen nimelliseen vaihejännitteen volttei-
hin verrattuna. [3, s. 107] 
IT-järjestelmissä ei suositella nollajohtimen käyttöä, koska se poistaa edut, jotka on 
saatu, kun nollapistettä ei olla yhdistetty maahan. Jos järjestelmässä on nollajohdin, jota 
ei ole yhdistetty maahan, niin tapauksissa, joissa saman asennuksen poikkipinnaltaan 
erikokoisissa virtapiireissä esiintyy kaksi vikaa, on estettävä tilanne, jossa poikkipinnal-
taan pienempi nollajohdin joutuisi siirtämään kuormitettavuuttaan suuremman virran. 
Lisäksi laitteet eivät saa joutua alttiiksi nimellisjännitettään suuremmille jännitteille. 
Kuvissa ei ole esitetty nollajohtimellista IT-järjestelmää. [3, s. 107–108] 
Toisen vian sattuessa eri vaiheeseen kuin ensimmäinen vika järjestelmään muodos-
tuu kaksoismaasulkuvirta. Kaksoismaasulun laukaisuehdot riippuvat siitä, onko kysees-
sä kuvien 3.6.–3.8 mukainen järjestelmä. Kuvan 3.7. tapaus vastaa toisen vian aikana 
TT-järjestelmää ja kuvan 3.8 tapaus vastaa toisen vian aikana TN-järjestelmää. [3, s. 
108] 
Lisäsuojaus vikavirtasuojalla 
Aina perinteiset perussuojausmenetelmät eivät riitä suojaamaan sähköiskulta. Tämä voi 
johtua esimerkiksi puutteellisesta huollosta, eristeiden heikentymisestä tai sähkölaitteen 
käyttäjän huolimattomuudesta. Tämän takia vaaditaan lisäsuojana vikavirtasuojaa pie-
nentämään sähköiskun vaaraa tietyissä piireissä ja erityistiloissa. [3, s. 113] 
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Kuva 3.9. esittää vikavirtasuojan periaatteellisen rakenteen. Vikavirtasuojan toimin-
ta perustuu muuhun vikavirtaan kuin äärijohtimen ylivirtaan. Vikavirtasuoja voi toimia 
esimerkiksi äärijohtimien ja nollajohtimien summavirran vaikutuksesta, kuten kuvan 
3.9. tapauksessa tai suojajohtimen virran vaikutuksesta. Kuvan 3.9. summavirtamuunta-
ja mittaa vaihe- ja nollajohtimien virran summaa. Mikäli summavirta on yli vikavir-
tasuojakytkimen toiminta-arvon, avaa kytkin virtapiirin hyvin nopeasti. [3, s. 244] 
 
 
 
Kuva 3.9. Vikavirtasuojan rakenne. [3, s. 244] 
 
Yleensä vikavirtasuoja ei tarvitse apujännitettä toimiakseen, vaan laukaisu tapahtuu 
jousivoiman avulla. Laukaisin muodostuu kestomagneetista, joka normaalitilassa on 
pitoasennossa. Jos summavirtamuuntajan käämiin indusoituu vikavirta, niin magneetti-
vuo ei enää kuljekaan ankkurin kautta, jolloin laukaisin pääsee liikkumaan ja jousi avaa 
kytkimen. [3, s. 244] 
Standardissa 6000-4-41 vaaditaan mitoitusvirraltaan enintään 30 mA vikavirtasuojaa 
käytettäväksi suojaamaan mitoitusvirraltaan enintään 20 A pistorasioita tai suojaamaan 
ulkona käytettävää, mitoitusvirraltaan enintään 32 A pistorasiaa tai siirrettävää laitetta. 
Poikkeuksena tähän määräykseen on pistorasiat, joilla on tarkoitus käyttää vain erityistä 
määrättyä laitetta tai pistorasiat, joita käytetään ammattihenkilön tai opastetun henkilön 
valvomana teollisissa tai kaupallisissa rakennuksissa. [8 s.7-8] 
3.2.2 Ylikuormitussuojaus 
Ylikuormitussuojauksen tehtävänä on estää johtojen ylikuormittuminen estämällä liian 
suuren kuormituksen kytkemisen johdon syöttämään ryhmään. Ylikuormitussuojaus 
voidaan toteuttaa katkaisijoilla, johdonsuojakatkaisijoilla tai sulakkeilla yhdellä tai use-
ammalla suojalaitteella. Ylikuormitussuojien ja johtimien kuormitettavuuden tulee täyt-
tää seuraavat epäyhtälöt 6 ja 7 [9 s.6]:   
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𝐼𝐵 ≤ 𝐼𝑁 ≤ 𝐼𝑍     (6) 
𝐼2 ≤ 1,45 ∗ 𝐼𝑍     (7) 
 
jossa IB on virtapiirin mitoitusvirta, IN on suojalaitteen mitoitusvirta, IZ on johtimen jat-
kuva kuormitettavuus ja I2 virta, joka varmistaa suojalaitteen toimimisen suojalaitteelle 
määritellyssä tavanomaisessa toiminta-ajassa. 
Ylikuormitussuojauksen mitoittamista varten tarvitaan lähtötietona arvio kuormituk-
sena olevasta tehosta, johdon asennusolosuhteista ja – tavoista sekä asennuspaikan oi-
kosulkuvirtatieto. 
3.2.3 Oikosulkusuojaus 
Sähköverkon oikosulkusuojaus sijoitetaan yleensä sellaiseen verkon pisteeseen, jossa 
johtimen poikkipinta-ala pienenee tai ominaisuudet muutoin muuttuvat. Suojalaitteen 
mitoituskatkaisukyvyn tulee olla vähintään asennuspaikan prospektiivisen oikosulkuvir-
ran suuruinen, ellei suojalaitteen syöttöpuolella ole riittävää katkaisukykyä omaavaa 
suojalaitetta. Tällöin suojalaitteiden ominaisuudet on mitoitettava siten, ettei suojalait-
teiden läpi kulkeva energia ylitä arvoa, jonka kuormituspuolen suojalaite ja suojattavat 
johtimet vahingoittumatta kestävät. [9, s.9] 
Oikosulkuvirrat on katkaistava viimeistään ajassa, jossa johtimet saavuttavat suu-
rimman sallitun rajalämpötilan. Tämä tarkoittaa sitä, että enintään 5 s kestävissä oi-
kosuluissa saadaan seuraavalla kaavalla 8 laskettua aika, jonka kuluessa johdin saavut-
taa suurimman sallitun rajalämpötilansa, kun johtimen oletetaan olevan suurimmassa 
sallitussa normaalissa käyttölämpötilassa ennen oikosulkua [9, s.10]: 
 
𝑡 = (𝑘 ∗
𝑆
𝐼
)
2
     (8) 
 
jossa t on kestoaika sekunteina, S on johtimen poikkipinta neliömillimetreinä, I on oi-
kosulkuvirta (A) tehollisarvona (r.m.s.) ja k on kerroin, joka ottaa huomioon johdinma-
teriaalin resistiivisyyden, lämpötilakertoimen ja lämmönvarauskyvyn sekä sopivat alku- 
ja loppulämpötilat. Äärijohtimien kertoimen k arvot normaalisti käytetyille eristemateri-
aaleille on annettu taulukossa 2. [9, s.10] 
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Taulukko 3.3. Kertoimen k arvot äärijohtimille [9, s. 10] 
 
 
Oikosulkuvirrat tulee usein määrittää suurimman kolmivaiheisen ja pienimmän yk-
sivaiheisen oikosulkuvirran osalta. Suurin kolmivaiheinen oikosulkuvirta määritetään 
mahdollisimman läheltä suojattavaa laitetta ja se voidaan laskea seuraavalla kaavalla 9 
[10]: 
 
𝐼𝑘′′ =
𝑑∗𝑈
√3 (𝑍𝐿+𝑍𝑀)
    (9) 
 
Pienin yksivaiheinen oikosulkuvirta määritetään johdon loppupäästä lähellä kuormaa 
kaavalla 10 [10]: 
 
𝐼𝑘1 =
𝑑∗𝑈
√3 (𝑍𝐿+𝑍𝑀+𝑍𝑃𝐸)
    (10) 
 
kaavoissa 9 ja 10 d on jännitekerroin, jolla määritetään kaavojen suurin ja pienin oi-
kosulkuvirta. Kertoimina voidaan esimerkiksi käyttää 1,1 kun kyseessä on suurin oi-
kosulkuvirta ja 0,95 pienimmän oikosulkuvirran tapauksessa, mutta oikean kertoimen 
valinta jää laskijan päätettäväksi. Muut suureet ovat: U pääjännite (V), ZL vaihejohti-
men impedanssi (Ω), ZM muuntajan impedanssi (Ω) ja ZPE PE-johtimen impedanssi (Ω). 
[10] 
Pienimmän oikosulkuvirran arvo voidaan määrittää myös verkon nollakomponentte-
ja apuna käyttämällä seuraavalla kaavalla 11, jos tarvittavat muuntajan ja verkon tiedot 
tiedetään [1, s. 201]: 
 
               PVC                  Paljas
Päällystämätön Päällystetty
Johtimen 
poikkipinta-ala 
(mm²)
≤ 300 > 300 ≤ 300 > 300
Alkulämpötila 
(°C)
90 60 70 105
Loppulämpötila 
(°C)
160 140 160 140 250 200 160 250
Johtimen 
materiaali:
Kupari 115 103 100 86 143 141 115 135-115 *
Alumiini 76 68 66 57 94 93 - -
Kuparijohtimien 
tinajuotetut 
liitokset
115 - - - - - - -
* Tätä arvoa pitää käyttää kosketeltavissa oleville paljaille johtimille.
Johtimen eristys
Omninaisuus/ 
olosuhde
PVC                     
Kestomuovi
PVC                 
Kestomuovi                   
90 °C
EPR          
PEX                  
Kertamu
Kumi                
60 °C
Mineraali
70 90
25 
 
𝐼𝑘1_𝑚𝑖𝑛 =
3∗𝑈𝑣
√(2𝑅𝑚+𝑅𝑚0+3𝑙(𝑟𝑗+𝑟0))
2+(2𝑋𝑚+𝑋𝑚0+𝑙(2𝑥𝑗+𝑥𝑗0+3𝑥0))
2 
  (11) 
 
jossa Uv on vaihejännite, rj on vaihejohtimen resistanssi, Rm on muuntajan oikosulku-
resistanssi, xj on vaihejohtimen reaktanssi, Xm on muuntajan oikosulkuresistanssi, xj0 on 
vaihejohtimen nollareaktanssi, Rm0 on muuntajan nollaresistanssi, r0 on nollajohtimen 
resistanssi, Xm0 on muuntajan nollareaktanssi, x0 on nollajohtimen reaktanssi ja l on 
johdon pituus. Osa mitoitus- ja laskentaohjelmista vaativat nollakomponenttien tietojen 
syöttämistä, jotta pienin vikavirta saadaan määritettyä. Kun tiedetään pienin yksivaihei-
nen oikosulkuvirta, voidaan sulakkeen toiminta-aika määrittää toiminta-aika käyrästöltä 
[1, s. 201-202] 
Muita oleellisia arvoja sähkölaitteiston mitoittamisen kannalta, jotka kannattaa 
huomioida, ovat sysäysoikosulkuvirta ip sekä ekvivalenttinen terminen oikosulkuvirta 
Ith. Sysäysoikosulkuvirta ip kertoo suurimman mahdollisen oikosulun virran huippuar-
von ja se voidaan määrittää kaavalla 12 [11]: 
 
𝑖𝑝 = κ√2𝐼𝑘′′     (12) 
 
jossa κ on oikosulkuvirran sysäyskerroin, joka huomioi tasavirta komponentin vaiku-
tuksen sysäysoikosulkuvirran suuruuteen. κ voidaan määrittää seuraavalla kaavalla 13 
[11]: 
  
κ = 1,02 + 0,98𝑒
−3𝑅
𝑋     (13) 
 
jossa R on oikosulkupiirin resistanssi ja X oikosulkupiirin reaktanssi. Mitoittamisen 
kannalta oleellista on, että laitteen dynaamisen kestovirran Idyn tulee olla yhtä suuri tai 
suurempi kuin sysäysoikosulkuvirran ip. Ekvivalenttinen oikosulkuvirta Ith saadaan puo-
lestaan seuraavalla yhtälöllä 14 [11]: 
 
𝐼𝑡ℎ = 𝐼𝑘′′√m + n    (14) 
 
jossa m on oikosulkuvirran tasakomponentin ja n vaihtokomponentin lämpövaikutuksen 
huomioiva kerroin. Laitteiden termisen oikosulkuvirtakestoisuuden Ithr tulee olla yhtä 
suuri tai suurempi kuin ekvivalenttinen terminen oikosulkuvirran. Näistä suureista saa-
daan laitteiden ja asennusten vaatimukseksi seuraavat epäyhtälöt 15 ja 16 [11]: 
 
𝐼𝑑𝑦𝑛 ≥ 𝐼𝑝     (15) 
 
𝐼𝑡ℎ𝑟 ≥ 𝐼𝑡ℎ√
𝑇𝑘
𝑇𝑘𝑟
     (16) 
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jossa Tk on oikosulkuvirran kestoaika ja Tkr laitteen nimellistä termistä oikosulkukestoi-
suutta vastaava vika-aika. [11]  
Alle 0,1 s kestävissä oikosuluissa virran epäsymmetrialla on merkitystä, ja tällöin on 
virtaa rajoittavilla laitteilla arvon k
2
S
2
 oltava suurempi kuin läpi kulkevan energian I
2
t, 
jonka valmistaja on ilmoittanut suojalaitteelle. [9, s. 9] 
3.2.4 Ylikuormitus- ja oikosulkusuojauksen yhteensovittaminen 
Mikäli ylivirtasuojana käytetään sulaketta, joka mitoitetaan ylikuormitussuojaksi ja sillä 
on riittävän suuri katkaisukyky, soveltuu se myös oikosulkusuojaksi. Tilanteessa, jossa 
ylikuormitus- ja oikosulkusuojaus toteutetaan erillisillä suojalaitteilla, tulee suojat valita 
siten, että oikosulkusuojan läpi kulkeva energia (I
2
t) ei ylitä sitä energian arvoa, jonka 
ylikuormitussuoja kestää vaurioitumatta. 
Moottorin suojauksessa hyväksytään kuitenkin seuraavat poikkeukset, jotka on esi-
tetty standardissa SFS-EN-60947-4-1: 
- Tyyppi 1: Oikosulkutilanteessa ylikuormitussuoja tai kontaktori saa vaurioitua. 
Suojalaitteen vaurioitumisesta on saatava indikaatio eikä moottoria saa voida 
käyttää ennen suojalaitteen korjaamista. 
- Tyyppi 2: Oikosulkutilanteessa suojalaitteiden on oltava käyttökelpoisia uudel-
leen. 
Kummassakaan tapauksessa ei henkilölle eikä asennukselle saa aiheutua vaaraa tai va-
hinkoa. [3, s. 145] [12, s.48]  
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4 PIENJÄNNITEVERKON MITOITUSOHJEL-
MAT 
Markkinoilla on mitoitusohjelmia tarjolla todella paljon. Osa ohjelmista on suunniteltu 
pelkästään pien-, keski- tai suurjänniteverkkojen laskentaan, kun taas osa esimerkiksi 
pelkästään nopeiden transienttien ja tarkkojen millisekunteja kestävien ilmiöiden simu-
lointiin. Jotkin ohjelmat yrittävät puolestaan kattaa kaikenlaisten verkkojen ja tilantei-
den laskennan. Laajasta kirjosta ja eri kokonaisuuksiin keskittyvien ohjelmien joukosta 
voi olla haastavaa valita sopiva työkalu kuhunkin laskentaan, ja osa ohjelmista selviää 
tietyntyyppisestä laskennasta paremmin kuin toiset. Oikean työkalun valinta onkin 
oleellinen osa mitoittajan työtä mitoittaessa sähköverkkoa. 
4.1 Vertailuun valitut laskentaohjelmat 
Tähän diplomityöhön valittiin vertailtaviksi laskentaohjelmiksi OLS-Consult ohjelmat, 
ABB Doc 2.0, Schneider Ecodial ja NePlan, joissa on kattavat työkalut pienjännitever-
kon laskentaan ja mitoittamiseen. OLS-Consult ohjelmat ovat Pöyryn Tampereen Local 
Project Services-yksikön pääsääntöisesti käyttämä kaupallinen verkostolaskentaohjelma 
pienjänniteverkon laskentaan. ABB Doc 2.0 ja Schneider Ecodial ovat puolestaan il-
maisohjelmia, joiden käyttömahdollisuuksien kartoittaminen teollisuuden projekteissa 
on oleellinen osa tätä diplomityötä. NePlan puolestaan on verkostolaskentaohjelmisto, 
jossa on laajat työkalut erilaisten ilmiöiden tutkimiseen, mutta joka ei itsessään sisällä 
mitoitustoimintoja. Lisäksi työssä kartoitetaan lyhyesti myös muita markkinoilla olevia 
laskentaohjelmia pienjänniteverkon laskentaan. Ohjelmien toiminnoissa ja ominaisuuk-
sissa keskitytään teollisuuden pienjänniteverkon verkostolaskentaan. 
4.1.1 OLS-Consult ohjelmat 
OLS-Consult Oy:n laskentaohjelmat ovat Pöyryn pääsääntöisesti käyttämä kaupallinen 
verkostolaskentaohjelma pienjänniteverkon laskentaan. Laskenta perustuu Microsoft 
Excel taulukkopohjiin, joilla käsitellään erilaisia laskentatilanteita. Työn laskennan ai-
kana OLS-Consult ohjelmapaketti sisälsi taulukon 4.1 sisältämät ohjelmat, joista käytet-
tiin uusimpia ohjelmaversioita, jotka on lueteltu taulukossa 4.1. Mitoitus-ohjelma ei 
sisältynyt Pöyryn ohjelmapakettiin. 
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Taulukko 4.1. OLS-Consult-ohjelmat ja niiden käyttötarkoitukset sekä käytetyt ohjel-
maversiot. [13] 
 
 
Oleellisimmat toiminnot pienjänniteverkon mitoittamisen kannalta ovat vikavirrat- 
ja pituus-ohjelmat, joilla voi toteuttaa yleisimmät mitoittamiseen liittyvät tarkastelut. 
Muiden ohjelmien käyttö voi kuitenkin tulla tarpeeseen teollisuusverkoissa, joissa gene-
raattorit ja UPS-laitteistot ovat hyvin yleisiä erilaisten prosessien ylläpitämiseksi vara-
voimana sähkökatkosten aikana. 
4.1.2 ABB Doc 2.0 
ABB Doc 2.0 on ABB Oy:n kehittämä verkostolaskentaohjelma pien- ja keskijännite-
verkkojen laskentaan. ABB Doc 2.0 ohjelmasta käytettiin laskentaan versiota 
2.0.0.0083, joka oli työn laskennan aikana uusin ohjelmaversio kyseisestä ohjelmasta. 
Ohjelman pienjännitelaskennalla voidaan mitoittaa tietyn keskuksen eri komponentit ja 
kaapelit eri lähtöjen osalta sekä dokumentoida saadut tulokset.  
Ohjelman laskenta perustuu ohjelman sisälle luotavaan verkkomalliin. Ohjelma si-
sältää laajan kattauksen eri ABB:n komponentteja, mutta ohjelma sallii myös omien 
komponenttien luomisen tietyissä rajoissa. Esimerkiksi moottorikuormissa on tarjolla 
paljon eri ABB:n omia moottoreita, mutta käyttäjä voi myös itse luoda halutunlaisen 
moottorikuorman syöttämällä ohjelmaan kyseisen lähdön tiedot käsin. 
ABB Doc 2.0:ssa käyttäjä voi valita pienjännite- ja keskijännitelaskennan väliltä. 
Nämä kaksi toimintoa on eritelty ohjelmassa eri välilehdille, joiden avulla käyttäjä voi 
Ohjelma Versio Käyttötarkoitus
Akku 1.01.07 Ohjelmalla mitoitetaan akuilla syötettyjä verkkoja.
Generaattori vikavirrat 1.0.8 Ohjelmalla lasketaan generaattorin syöttämän pienjänniteverkon oikosulkuvirtoja.
Johtojen terminen 
oikosulkukestoisuus
1.0.6
Ohjelmalla lasketaan erilaisten johtimien lyhytaikainen virtakestoisuus.
Johtojen kuormitettavuus 1.0.17
Ohjelmalla haetaan johdolle sallittu kuormitusvirta Iz eri asennusolosuhteissa sekä 
vaihtelevalle kuormalle.
Koordinaatio 1.0.1
Ohjelmalla tarkastetaan pienjänniteverkon moottorilähdön kojeiden (sulake - 
kontaktori - ylikuormitus-suoja - kaapeli) välistä koordinaatiota.
Mitoitus
Mitoitus ohjelma on sähkösuunnittelijan ja sähköurakoitsijan työkalu sähköverkon 
mitoitukseen.
Moottorin U-alenema 1.1.4 Ohjelmalla lasketaan moottorin käynnistyksessä syntyvä jännitteen alenemaa.
Pituus 1.3.1
Ohjelmalla tarkistetaan laukaisuehtojen (SFS6000: Kosketusjännitesuojaus syötön 
automaattisen poiskytkennän avulla) täyttymistä.
Selektiivisyys 1.1.27
Ohjelmalla voidaan piirtää 17 kpl erilaisia sähköteknisiä käyriä samalle log-log 
kaaviopohjalle.
Sulake johdon 
ylikuormitussuojana
1.7
Sulake ylikuormitussuojana ohjelmalla voidaan laskea erilaisia suureita liittyen SFS 
6000 B52-1 taulukon määrittelemään johdon minimikuormitukseen kun sulake toimii 
sekä ylikuormitus- että oikosulkusuojana.
U-alenema 1.1.1 Ohjelmalla lasketaan johdon ja lamppupiirin jännitteen alenemaa.
UPS-selektiivisyys 1.0.6
Ohjelman ja käyttöoppaan avulla voidaan mitoittaa UPS-verkko. Mitoitukseen tarvitaan 
myös osaa edellä mainituista ohjelmista.
Vikavirrat 1.0.18 Ohjelmalla lasketaan säteittäisen pienjänniteverkon oikosulkuvirtoja.
VM-pituus 1.1.14 Ohjelmalla tarkistetaan laukaisuehtojen (SFS6000 poiskytkentäehtojen) täyttymistä.
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valita mitä toimintoa ohjelmasta kulloinkin käyttää. Keskijännitelaskennassa voidaan 
kuvata kokonainen teollisuusverkko, kun taas pienjännitelaskenta perustuu yhden kes-
kuksen mitoittamiseen kerrallaan. Tässä diplomityössä keskitytään vain ohjelman pien-
jännitelaskentaan. 
4.1.3  Schneider Ecodial 
Schneider Ecodial on Schneider Electric Oy:n kehittämä verkostolaskentaohjelma pien- 
ja keskijänniteverkkojen laskentaan. Schneider Ecodial ohjelmasta käytettiin laskentaan 
versiota 4.6, joka oli työn laskennan aikana uusin ohjelmaversio kyseisestä ohjelmasta. 
Ohjelmalla voidaan mitoittaa kokonaisen teollisuusverkon eri komponentit ja kaapelit 
sekä dokumentoida saadut tulokset. 
Ohjelman laskenta perustuu ohjelman sisälle luotavaan verkkomalliin, joka on kui-
tenkin rajoitetumpi kuin ABB Doc 2.0 vastaava. Käyttäjä ei pääse muokkaamaan va-
paasti kuormien syöttöjä sijoittamalla esimerkiksi ylimääräisiä suojakytkimiä, vaan on 
rajoitettu käyttämään valmiita kuormarakenteita moottorisyötöille, valaistukselle ja 
muille kuormatyypeille. 
Ohjelma sisältää laajan kattauksen Schneiderin omia komponentteja, kuten ABB 
Doc 2.0 ohjelma, mutta ei tarjoa aivan yhtä laajoja muokkausmahdollisuuksia eri suu-
reille verkossa. Moni valinta täytyy tehdä alasvetovalikoiden avulla, jolloin vapaata 
lukuarvoa ei pääse valitsemaan, kuten käyttäjä itse haluaisi. Tästä ei kuitenkaan ole hait-
taa suurelle osalle käyttäjistä, koska valittavana on laaja kattaus eri arvoja, mutta lievää 
epätarkkuutta tuloksissa voi ilmetä. 
4.1.4 NePlan  
NePlan on BCP Switzerlandin kehittämä kaupallinen ohjelma sähkö-, vesi-, kaasu- ja 
kaukolämpöverkon suunnitteluun, analysoimiseen, optimointiin ja simulointiin. Työssä 
käytettiin NePlan versiota 5.5.3. Ohjelman rakenne on modulaarinen, joten valituista 
moduuleista voi valita halutut toiminnot ohjelmalle. NePlan 5 sopii erityisesti uusiutu-
vien energialähteiden ja älyverkkojen simulointiin ja hallintaan. Lisäksi ohjelma on 
helppo integroida toimimaan yhteen muiden ohjelmien kanssa C/C++ ohjelmointiraja-
pinnan avulla. [14] 
NePlanin tarjoamia moduuleja verkkolaskentaan tutkiessa huomataan, että NePlan 
tarjoaa laajan kattauksen eri laskenta- ja simulointityökaluja teollisuusverkon tarkaste-
luun. Laskenta kattaa esimerkiksi tehonjako-, oikosulku-, moottorin käynnistys-, selek-
tiivisyys-, valokaari- ja maadoitustarkastelun. Tarjolla on myös laaja valikoima muita 
moduuleja verkon hallintaan ja jakeluun liittyen. [14] 
NePlan moduulipakettitarjonnan erikoisuus on painotus tuulivoiman ja älyverkkojen 
simulointiin ja laskentaan. Näille kahdelle kokonaisuudelle löytyy erilliset moduulipa-
ketit kaupallisesta pakettivalikoimasta. Laskennan työkalut ovat siis vahvasti suunnitel-
tu tulevaisuuden verkkoja silmälläpitäen. Vastaavia toimintoja ei löydy muista ohjelma-
työkaluista, joita tässä työssä on tutkittu. [14] 
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4.2 Muita verkostolaskentaohjelmia 
Markkinoilla on myös paljon laskentaohjelmia, joita ei vertailla tässä työssä. Tähän 
kappaleeseen on tehty lyhyt kartoitus ohjelmista, jotka kilpailevat vertailuun valittujen 
ohjelmien kanssa osittain samoilla ominaisuuksilla. Kyseisiä ohjelmia ei myöskään ar-
vostella käytettävyyden kannalta, vaan keskitytään ainoastaan ohjelmien ominaisuuksi-
en ja toimintojen lyhyeen katsaukseen. Kaikki näistä ohjelmista vaativat maksullisen 
lisenssin ostamista, jollaista ABB:n ja Schneiderin ohjelmat eivät vaadi. Ohjelmien toi-
mintojen laajuus on laajempi monelta osa-alueelta, joten ohjelmat voivat olla hyödylli-
sempiä kuin vertailuun valitut ohjelmat, jos kyseisille toiminnoille on tarvetta. Suurin 
osa lisätoiminnoista ei kuitenkaan ole oleellista pienjänniteverkon mitoituksen kannalta. 
4.2.1 Trimble NIS 
Trimble NIS on Tekla Oy:n kehittämä verkkotietojärjestelmä energia- ja vesihuoltoyh-
tiöiden liiketoimintaan. Trimble NIS sisältää verkkomallin, joka tukee sähkö-, kauko-
lämpö-, vesihuolto- ja kaasuverkkoja. Malliin on mahdollisuus lisätä ulkopuolisia tieto-
ja, kuten asiakastietoja. Trimble NIS koostuu seuraavista modulaarisista toimialasovel-
luksista [15]: 
- Verkkolaskenta 
- Verkon suunnittelu ja rakentaminen 
- Omaisuudenhallinta 
- Verkkoinvestointien hallinta 
- Kunnossapito 
 
Trimble NIS verkkolaskenta mahdollistaa säteittäis- ja rengasverkkojen laskennan. 
Verkkolaskenta sisältää tehonjaon-, oikosulku-, maasulku- ja luotettavuuslaskennan. 
Näiden avulla saadaan mitoitettua verkon komponentit ja kaapelit, määritettyä suurim-
mat ja pienimmät oikosulku- ja maasulkuvirrat sekä vertailtua erilaisten vaihtoehtojen 
pitkäaikaiskustannuksia ja luotettavuutta parhaan mahdollisen verkostorakenteen valit-
semiseksi. Trimble NIS on suunniteltu keskijänniteverkon hallintaan ja sen vahvuudet 
tulevat parhaiten esiin verkon suunnittelun ja hallinnan yhteydessä.  [15] 
Muut moduulit kattavat verkon ja investointien hallinnan sekä kunnossapidon suun-
nittelun. Tämä kokonaisuus kattaa työkalut verkon elinkaaren hallintaan strategisesta 
pitkän tähtäimen suunnittelusta rakentamiseen ja kunnossapitoon. Ohjelma mahdollistaa 
tilastollisten analyysien luonnin sekä verkon analysoinnin ja raportoinnin. [15] 
4.2.2 Febdok 
Febdok on Norjassa 90-luvun alussa kehitetty ohjelma verkostolaskentaan. Ensimmäi-
nen versio julkaistiin jo vuonna 1991 ja ohjelma on saavuttanut johtavan aseman Nor-
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jassa verkostolaskentaohjelmien keskuudessa. Etuna monen muun valmistajan ohjel-
maan verrattuna on, että Febdok ei ole sidottu yhden valmistajan komponentteihin, vaan 
ohjelma sisältää laaja-alaisesti eri valmistajien komponentteja. [16] 
Febdokilla voidaan laskea vika- ja oikosulkuvirtojen lisäksi kosketusjännitteet ja 
jännitteenalenemat verkossa. Ohjelmalla voidaan myös valita sopivat komponentit saa-
tujen laskentatulosten perusteella. Febdokilla saadaan tarkasteltua myös UPS-verkkojen 
toimivuus verkko- sekä akkusyötettyinä, sekä laskettua useaa jännitetasoa samalla ker-
taa, joten muuntajien ensiö- ja toisiopuolien laskenta on mutkatonta. Ohjelmassa on 
myös laajat dokumentointiominaisuudet, joilla laskentatulokset on helppo esittää. [17] 
Ongelmia Febdokkia käytettäessä voi ilmetä, mikäli halutaan usean syötön mahdol-
lisuus, sillä ohjelma tukee vain yhdestä pisteestä syötettyä verkkoa. Tällöin usean syöt-
tävän muuntajan tai verkon rinnankytkentä ei ole mahdollinen. Lisäksi ohjelman kom-
ponenttivalikosta ei löydy kaikkia Suomessa toimivia valmistajia, eikä kaikkien valmis-
tajien kaikkia malleja eri komponenteista. [16] 
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5 ESIMERKKIVERKON LASKENTA JA MITOI-
TUS 
Vertailuun valittuja ohjelmia vertaillaan mitoittamalla Vantaan Energian uuden jäte-
voimalaitoksen 690 V sähkökeskuksen J0BFC lähdöt jokaisella ohjelmalla.  Koko jäte-
voimalaitoksen verkko on esitetty liitteessä 1 ja laskentaan valittu keskus J0BFC on 
esitetty kuvassa 5.1. Kyseinen keskus sisältää suoraan verkkoon kytkettyjä moottoreita 
(DOL ja PF) ja taajuusmuuttajakytkettyjä moottoreita (VSD), jotka on esitetty taulukos-
sa 5.1. Keskukselta lähtevä alakeskuksen J0BJC syöttö mallinnetaan resistiivisenä 
kuormana. Kyseinen sähkökeskus valittiin laskentaan, koska keskus on sopivan kokoi-
nen vertailulaskentoja varten kokonaan mallinnettavaksi jokaisella laskentaan valitulla 
ohjelmalla.  
 
Kuva 5.1. J0BFC keskuksen syöttö ja alakeskus J0BJC. 
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Keskuksesta J0BFC tiedettiin laskentaa varten, että keskuksen nimellisjännite on 
690 V, ja että pääkeskuksen J0BBA keskukseen syöttämä suurin kolmivaiheinen oi-
kosulkuvirta Ik"_max = 38,8 kA. Keskusta syötettiin 10,5 kV keskuksesta J0BBA muunta-
jan JOBFT30 kautta. Muuntajalta keskukseen J0BFC tuotiin syöttö kiskosiltaa käyttäen. 
Taulukossa 5.1 on esitetty keskuksen J0BFC lähdöt ja niiden nimelliset kuormat. Suoji-
en vaadituksi katkaisuajaksi asetettiin 0,2 sekuntia. Huomioitavaa on, että tarkasteluissa 
taajuusmuuttajasyötettyjen lähtöjen oikosulkuvirtoja ei ole tarve tutkia, sillä niiden vai-
kutus jää vähäiseksi tarkastelujen osalta, sillä taajuusmuuttajien suojat havahtuvat oi-
kosulkutilanteeseen ja suojaavat kyseiset lähdöt. Laskennassa kuitenkin kyseiset lähdöt 
mallinnettiin yleisinä kuormina ABB Doc 2.0- ja Schneider Ecodial-ohjelmiin, koska 
ohjelmat eivät antaneet syöttää lähtöjä taajuusmuuttajaohjattuina. Lähtöjen suojat mää-
ritettiin siltä varalta, että taajuusmuuttajan suojaus ei syystä tai toisesta toimisikaan. 
Suoraan verkkoon kytkettyjen moottorien käynnistysvirta asetettiin kuusinkertaiseksi 
nimellisvirtaan nähden moottorien käynnistysvirran aiheuttamaa jännitteenalenemaa 
tutkittaessa. 
 
Taulukko 5.1. 690 V keskuksen J0BFC lähdöt. Air compressor- ja alakeskuslähdöt ovat 
suoraan kytkettyjä ilman suojakytkintä. 
 
 
Laskennassa ei huomioitu keskuksen kuormituksen tasausta, eli oletuksena oli, että 
tulee tilanne, jossa kaikki kuormat toimisivat täydellä teholla. Kuitenkin muuntajan teho 
huomioiden, huomataan, että tällaista tilannetta ei oleteta tapahtuvan tai tällöin ainakin 
osa kuormista on erotettava, koska muuntaja ei pysty syöttämään näin suurta kuormaa. 
Tarkastelu tehtiin tällä oletuksella, jotta jokaisen lähdön suojaus olisi oikein mitoitettu. 
Kappaleissa 5.1 – 5.3 on esitetty lyhyesti laskennan etenemistä vertailuun valituilla 
laskentaohjelmilla. Laskennan eteneminen on pyritty kuvaamaan laskentaprosessin ete-
nemisen mukaan. Kappaleessa 5.4 on esitetty mitoituksen tulokset jokaisen ohjelman 
osalta. Ohjelmien vahvuuksia ja heikkouksia käsitellään laajemmin kappaleessa 6. 
5.1 OLS-Consult laskenta 
OLS-Consult ohjelmien laskenta perustuu hyvin spesifisiin tilanteisiin. Kuten kappaleen 
4.1.1 taulukosta 4.1 huomataan, on eri tilanteita varten huomattava määrä eri laskenta-
pohjia. Jokaisen käyttöliittymä on kuitenkin hyvin samankaltainen. Käyttäjälle jää lä-
hinnä oikean ohjelman valitseminen kyseiseen laskentaan, lähtötietojen syöttäminen 
Syötön kohde Teho (kW) Tyyppi Keskus-Suojakytk. (m) Suojakytk.-Moottori (m) Kokonaispituus (m)
DH SUPPLY PUMP 1 710 VSD 102 3 105
DH SUPPLY PUMP 2 710 VSD 102 3 105
GLYCOL FILLING PUMP 7,5 DOL 60 3 63
AIR COMPRESSOR 1 270 PF - - 60
AIR COMPRESSOR 2 270 PF - - 60
690V ALAKESKUS J0BJC 2090 - - - 240
FIRE WATER PUMP 315 VSD 232 3 235
Yhteensä 4372,5
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ohjelmaan ja tulosten tulkinta. Huomioitavaa muihin laskentaan valittuihin ohjelmiin 
verrattuna on kuitenkin kokonaisen verkkomallin puuttuminen ohjelmasta. Mitoittami-
sen pohjana onkin jokaisen lähdön mitoittaminen erikseen, jolloin käyttäjä käy jokaisen 
lähdön osalta mitoittamistarkastelun yksi kerrallaan tai luo mitoitustaulukot, joiden poh-
jalta nämä voidaan mitoittaa. 
J0BFC keskuksen lähtöjen mitoittaminen OLS-Consult ohjelmalla aloitettiin valit-
semalla vikavirrat-ohjelma oikosulkuvirtojen laskentaa varten. Ohjelma antaa lähtötie-
tojen perusteella keskuksen suurimmat ja pienimmät oikosulkuvirrat moottorikuorman 
kanssa ja ilman moottorikuormaa. Laskentamalliin syötettiin moottorit ja kojeet, jotka 
eivät olleet taajuusmuuttajaohjattuja, koska taajuusmuuttajaohjattujen moottoreiden 
vaikutus vikavirtoihin on pieni. Tuloksena saatiin keskuksissa J0BFC ja J0BJC esiinty-
vät vikavirrat, joiden mukaisesti tulee keskuksia syöttävien komponenttien oikosulku-
kestoisuus mitoittaa. 
Keskuksien oikosulkuvirtojen tarkastelun jälkeen tuli tarkastella jokaisen lähdön 
suojaus erikseen. Tähän tarkoitukseen tehtiin projektia varten mitoitustaulukot, joihin 
valittiin aluksi eri suojalaitteet eri lähtötyypeille kuormituksen mukaisesti. Tämän jäl-
keen käytettiin pituus-ohjelmaa, jolla tarkasteltiin kaapeleita suhteessa suojalaitteisiin. 
Tuloksena pituus-ohjelma antaa pisimmän mahdollisen syötön pituuden suojalaitteesta 
ja kaapelista riippuen. Lisäksi tarkasteltiin vielä moottoreiden käynnistyksen yhteydessä 
tapahtuva jännitteenalenema käyttäen moottorin U-alenema-ohjelmaa. Nämä tulokset 
lisättiin mitoitustaulukoihin, joita käytettiin lähtöjen mitoittamiseen. Mitoittaminen ta-
pahtui käytännössä valitsemalla mitoitustaulukosta kuormitusta vastaavat kaapelit ja 
suojalaitteet. Mitoitustaulukot on esitetty liitteessä 2. 
Lopputulosten dokumentointiin OLS-Consultissa ei ole omaa työkalua, joten nämä 
jäivät käyttäjän omaksi tehtäväksi.  Kätevin tapa on käyttää kuvakaappauksia ohjelmas-
ta tai erillisen loppudokumentin luominen taulukkona tai asiakirjana, kuten liitteen 2 
mitoitustaulukoiden kanssa on tehty. OLS-Consult-ohjelmien mitoituksen tulokset on 
esitetty kappaleessa 5.4 taulukossa 5.2. 
5.2 ABB Doc 2.0 laskenta 
ABB Doc 2.0 ohjelman laskenta pienjännitepuolella perustuu keskuskohtaiseen mitoit-
tamiseen. Yksittäisen keskuksen syötöt ja lähdöt mallinnetaan ohjelmalla ja ohjelma 
mitoittaa samalla kaapelit ja suojalaitteet sekä ilmoittaa, mikäli se havaitsee puutteita 
suojauksessa tai kaapeleiden virtakestoisuuksissa. Ohjelmalla yksittäisen keskuksen 
mitoittaminen on erittäin kätevää, mikäli tarpeelliset lähtötiedot ovat tarjolla. Eri tilan-
teet kuvataan värikoodeilla piirikaaviossa siten, että vihreä tarkoittaa oikein mitoitettua 
piirin osaa ja oranssissa osassa on ongelmia, joko suojauksen tai muun mitoittamisen 
kannalta. 
J0BFC keskuksen mitoittaminen ABB Doc 2.0-ohjelmalla aloitettiin syöttämällä oh-
jelmaan ennalta tiedetty verkon syöttämä suurin kolmivaiheinen oikosulkuvirta Ik"_max. 
Vaihtoehtoisesti olisi voitu syöttää syöttävän muuntajan J0BFT30 tiedot ohjelmaan (S = 
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3,15MVA, uk = 6%), jonka jälkeen ohjelma olisi laskenut automaattisesti arvion verkon 
suurimmalle kolmivaiheiselle oikosulkuvirralle Ik". Tämän jälkeen ohjelmaan mallin-
nettiin keskuksen lähdöt ja lukittiin jo etukäteen valitut komponentit, kuten kaapeleiden 
ja suojien tyypit, jotta ohjelma ei muuttelisi näitä mitoittaessaan verkkoa, vaan pyrkisi 
mitoittamaan muut suojat haluttujen suojien mukaisesti. Mitoitettaessa keskusta J0BFC 
oli lukittava useita suojia ja kaapeleita, jotta laskenta saatiin menemään ongelmitta läpi. 
Käyttäjän oli kuitenkin varmistettava, että kyseiset suojat eivät laukeaisi nimellisellä 
kuormalla, koska ohjelma ei jostain syystä ilmoittanut tästä ongelmasta, mikäli kom-
ponentteja meni manuaalisesti lukitsemaan. Lisäksi taajuusmuuttajaohjatut lähdöt pää-
tettiin mallintaa yleisinä kuormina, koska ainoat moottorinohjaustavat olivat suora 
verkkoon kytkentä tai tähti-kolmiokäynnistys. Kun ohjelma oli suorittanut laskennan, 
voitiin eri verkon osien oikosulkuvirtoja tarkastella avaamalla kyseisen komponentin 
alta joko tiedot-alavalikko tai oikosulkuvirrat-alavalikko. 
Kohdatut mitoitusongelmat ohjelma näytti selkeästi ja suojauksien mitoittamisessa 
kaapeleiden virtakestoisuuden suhteen helpotti ohjelman tarjoama graphs-ikkuna, jossa 
eri suojakäyriä ja virtakestoisuuksia voitiin vertailla keskenään. Tietyt mitoittaessa tul-
leet selektiivisyysongelmat, joita ohjelma ei kyennyt korjaamaan, saatiin korjattua käsin 
helposti tulkitsemalla graphs-ikkunasta eri suojien suojakäyriä. Lopuksi saaduista mitoi-
tustuloksista luotiin dokumentti, joka sisälsi tehtyjen piirikaavioiden lisäksi tiedot vali-
tuista komponenteista ja vikavirroista. Tuloksista on verkkomallin lisäksi esitetty lyhyt 
otos liitteessä 3.  Tuloksissa on huomioitava, että taajuusmuuttajaohjatut lähdöt mallin-
nettiin yleisinä kuormina, jolloin tuloksien vikavirrat kyseisten lähtöjen osalta käytän-
nössä vastaavat osittain tilannetta, jossa taajuusmuuttajan suojat eivät syystä tai toisesta 
havahdu vikaan. ABB Doc 2.0 ohjelman mitoituksen tulokset on esitetty kappaleessa 
5.4 taulukossa 5.3. 
5.3 Schneider Ecodial laskenta  
Schneider Ecodial ohjelma pyrkii laskennassa kattamaan koko teollisuusverkon mitoit-
tamisen. Koko laskettava teollisuusverkko mallinnetaan ohjelmaan, jonka jälkeen oh-
jelmaan lukitaan etukäteen valitut komponentit ja ohjelma mitoittaa muut komponentit 
automaattisesti vikavirrat ja ohjelmaan syötetyt kuormat huomioiden. Mikäli ohjelma 
havaitsee ristiriitoja tai ongelmia suojauksen kannalta, ilmoittaa se ne näkyvästi lasken-
nan aikana ja laskennan jälkeen vikailmoituksina. 
J0BFC keskuksen mitoittaminen aloitettiin Schneider Ecodial ohjelmalla mallinta-
malla aluksi keskuksen syöttö ja keskuksen lähdöt ohjelmaan. Lähtötiedoista tiedetyt 
komponentit lukittiin ohjelmaan valmiiksi, kuten Doc 2.0 ohjelmassakin, jonka jälkeen 
laskenta mitoitti loput verkon komponentit. Taajuusmuuttajaohjatut lähdöt mallinnettiin 
ohjelmaan yleisinä kuormina, johtuen komponenttivalikoiman rajoituksista. Ainoa 
komponentti, joka tarvitsi manuaalisen lukitsemisen Schneider Ecodial ohjelmassa mi-
toittaessa keskusta J0BFC, oli syöttävän muuntajan teho. Tämä johtui siitä, että kysei-
sen tehoista muuntajaa ei löydy ohjelman komponenttiluettelosta, joka soveltuisi syöt-
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tämään kyseistä verkon osaa. Tämän seurauksena oli muuntajan teho lukittava ennen 
laskentaa, ettei ohjelma ilmoittaisi virheilmoituksella muuntajan tehon olevan liian pie-
ni.  Laskennan jälkeen voitiin eri verkon osissa esiintyviä vikavirtoja tarkastella valit-
semalla calc-results-näkymä tai tarkastelemalla tietyn komponentin deltails-valikkoa.  
Mitoitusongelmista ohjelma ilmoitti virheilmoituksella ja merkillä verkkomallissa. 
Myös Schneider Ecodial ohjelmasta löytyi curves-valikko, josta eri suojalaitteiden suo-
jauskäyrät ja kaapeleiden virtakestoisuudet kävivät ilmi. Jokaisen syötön osalta voitiin 
siis kätevästi tarkastella suojien selektiivisyyttä. Lopuksi saaduista mitoitustuloksista 
luotiin ohjelmalla dokumentti, joka sisälsi taulukkomuodossa mitoituksen avulla saadut 
tulokset, kuten esimerkiksi valitut komponentit, niiden tiedot sekä niissä esiintyvät oi-
kosulkuvirrat. Tuloksista on esitetty verkkomallin lisäksi lyhyt otos liitteessä 4. Tulok-
sissa on huomioitava, että taajuusmuuttajaohjatut lähdöt mallinnettiin yleisinä kuormi-
na, jolloin tuloksien vikavirrat kyseisten lähtöjen osalta käytännössä vastaavat osittain 
tilannetta, jossa taajuusmuuttajan suojat eivät syystä tai toisesta havahdu vikaan. 
Schneider Ecodial ohjelman mitoituksen tulokset on esitetty kappaleessa 5.4 taulukossa 
5.4. 
5.4 NePlan laskenta 
NePlan ohjelma on rakenteeltaan modulaarinen ja tässä työssä käytettiin ohjelman te-
honjako-, oikosulku- ja moottorikäynnistys-moduuleja. Ohjelma ei sovellu pienjännite-
verkon mitoittamiseen aivan yhtä hyvin kuin esimerkiksi ABB Doc 2.0 tai Schneider 
Ecodial, sillä se ei tarjoa komponentteja ja mitoita kaapeleita niiden virtakestoisuuden 
mukaan. Ohjelmassa on kuitenkin toimintoja, joita ei muissa ohjelmissa ole, kuten ver-
kon harmonisten yliaaltojen tutkiminen. Tässä työssä näitä toimintoja ei kuitenkaan 
tarvittu. 
 NePlanilla laskenta aloitetaan rakentamalla verkosta verkkomalli, johon käyttäjä 
syöttää kaapeleiden ja komponenttien tiedot. Tämä on huomattavasti työläämpää kuin 
muissa vertailun ohjelmissa, sillä varsinaista tietopankkia kaapeleista tai moottoreita ei 
löydy, jolloin käyttäjän tulee syöttää kaapeleiden resistanssit, reaktanssit ja muut tiedot 
malliin käsin. Jos tarvittavat lähtötiedot on saatavilla, saadaan mallista kuitenkin erittäin 
tarkka. 
NePlanilla J0BFC-keskuksen mallintaminen aloitettiin rakentamalla verkkomalli 
syöttävästä muuntajasta ja keskuksen lähdöistä. Muuntajaa syöttävän johdon ja keskuk-
sen ja muuntajan välisen kiskosillan tiedot syötettiin verkkomalliin. Tämän jälkeen suo-
ritettiin laskenta, jonka seurauksena saatiin tehonjako ja arviot oikosulkuvirroista. Näi-
den avulla tutkittiin muuntajan koon riittävyys ja valittiin malliin sopivat kaapelit kaa-
peleiden oikosulkukestoisuuksien mukaisesti. Tämä vastaava prosessi oli tehty jo OLS-
Consult ohjelmalla, joten vastaavia mitoitustaulukkoja voitiin hyödyntää, jonka seura-
uksena malli vastasi OLS-Consult ohjelman laskentamallia. Eri kaapeleiden resistanssit, 
reaktanssit ja kapasitanssit syötettiin malliin kaapelivalmistajan taulukoista, kyseiset 
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taulukot löytyvät lähteistä 18-20. Tämän jälkeen laskenta ajettiin uudestaan läpi, jonka 
seurauksena tarkistettiin suojien riittävyys ja kaapeleiden virtakestoisuudet.  
Laskennan tulokset saatiin kätevimmin esitettyä verkkomallista otetuilla tulosteilla, 
joissa esitetään halutut suureet. Kyseiset tulokset on esitetty liitteessä 5. Tuloksista 
huomataan, että NePlan ei suoranaisesti ole mitoitusohjelma vaan verkostolaskentaoh-
jelma, jota voidaan käyttää apuna mitoittaessa, ja joka soveltuu teollisuusverkossa esiin-
tyvien ilmiöiden laskentaan paremmin kuin muut vertailuun valitut ohjelmat. Mitoituk-
seen ohjelmaa voidaan hyödyntää käyttämällä saatuja verkon suureita apuna määrittä-
mällä suojien ja kaapeleiden virtakestoisuudet oikeiksi. 
5.5 Mitoituksen tulokset 
Jokaisella vertailuun valitulla ohjelmalla toteutettiin keskuksen J0BFC lähtöjen mitoit-
taminen kaapeleiden ja suojien osalta. Kyseiset tulokset on kasattu taulukoihin 5.2–5.4. 
Tuloksista huomataan, että Schneider Ecodialilla saadut tulokset ovat hieman yksinker-
taisemmat kuin muilla ohjelmilla. Tämä johtuu siitä, että Ecodialilla ei kyetty rakenta-
maan lähtöä, joka menisi suojakytkimen kautta kuormalle, vaan tarkastelu oli tehtävä 
koko lähdön osalta yhtenä kokonaisuutena. 
Tulosten tulkinnassa kannattaa ottaa huomioon, että laskenta ei ota huomioon ta-
sauskertoimia kuormien välillä. Eli laskenta olettaa kuormien kuormittavan keskusta 
täydellä tehollaan samanaikaisesti ja tämän seurauksena syöttävän muuntajan teho ei 
laskentamalleissa riittänyt ja keskuksen syöttävät kiskot ja suojat ovat ylimitoitettuja. 
Näitä ei tuloksiin ole listattu kyseisestä syystä. Muuntajan tiedot olivat kuitenkin annet-
tu lähtötietoina, joten oletuksena oli että tasauskertoimet oli otettu huomioon jo muunta-
jan kokoa määrittäessä. Yleisesti ottaen keskuksen etukojeet olisi hyvä valita muuntajan 
virta ja oikosulkukestoisuuden mukaisesti. Kuitenkin yksittäisten lähtöjen osalta voi-
daan olettaa suojauksien olevan oikein mitoitettuja.   
 
Taulukko 5.2. J0BFC-keskuksen OLS-Consult-ohjelmiston mitoituksen tulokset. 
 
 
 
 
 
 
 
Keskus-Taajuusmuuttaja-Suojakytk. Suojakytk-Moottori Keskus-Moottori/Keskus
Kaapeli/PE Kaapeli/PE Kaapeli/PE
DH SUPPLY PUMP 1 Katkaisija, 1250A Cu 4x(3x185+95) Cu 3x(3x185+95) -
DH SUPPLY PUMP 2 Katkaisija, 1250A Cu 4x(3x185+95) Cu 3x(3x185+95) -
GLYCOL FILLING PUMP 16aM/32A Cu 3x6+6 Cu 3x2,5+2,5 -
AIR COMPRESSOR 1 400aM/400A - - Al 2x(3x185/57)
AIR COMPRESSOR 2 400aM/400A - - Al 2x(3x185/57)
690V SUB SWITCHBOARD J0BJC Katkaisija, 2000A - - Cu 8x(3x240+120)
FIRE WATER PUMP 400gG/630A Al 2x(3x185/57) Cu 3x240/120 -
OLS-Consult
Lähtö Suoja 
38 
 
 
 
 
Taulukko 5.3. J0BFC-keskuksen ABB Doc 2.0-ohjelman mitoituksen tulokset. 
 
 
 
Taulukko 5.4. J0BFC-keskuksen Schneider Ecodial-ohjelman mitoituksen tulokset. 
  Schneider Ecodial 
Lähtö Suoja  
Keskus-Moottori/Keskus 
Kaapeli/PE (Cu) 
DH SUPPLY PUMP 1 Katkaisija, 630A 3x(3x240)/2x185 
DH SUPPLY PUMP 2 Katkaisija, 630A 3x(3x240)/2x185 
GLYCOL FILLING PUMP Johdonsuojakatk., 10A 3x1,5/4 
AIR COMPRESSOR 1 355gG/400A 2x(3x240)/240 
AIR COMPRESSOR 2 355gG/400A 2x(3x240)/240 
690V SUB SWITCHBOARD J0BJC Katkaisija, 2000A 9x(4x300)/5x300 
FIRE WATER PUMP 355gG/400A 2x(3x240)/240 
 
NePlan ohjelmalla tutkittiin OLS-Consult ohjelmalla saadut tulokset, sillä NePlanil-
la mitoittaessa kävisi mitoittaja vastaavan prosessin läpi kuin mikä tehtiin jo OLS-
Consult ohjelmaa käytettäessä mitoitukseen. Mitoittaja siis valitsisi saatuja vikavirta- ja 
tehonjakotuloksia apuna käyttäen sopivat suojat ja kaapelit lähdöille ja tutkisi myös, että 
suojaus on selektiivinen. Kun NePlaniin rakennettiin OLS-Consult ohjelman tuloksia 
vastaava verkkomalli, huomattiin että kaapeleiden ja suojien mitoitus on riittävä. 
Taulukkoja 5.2–5.4 tutkiessa käy ilmi, että suojausratkaisut ovat kutakuinkin sa-
mankaltaiset, riippumatta siitä millä ohjelmalla tarkastelu on toteutettu. Pieniä eroavai-
suuksia kuitenkin ilmenee, sillä ohjelmat mitoittavat suojat hieman yli varsinaisen 
kuormituksen, ja tämä ylimitoitus vaihtelee eri ohjelmien välillä. Tämän lisäksi esimer-
kiksi Schneider Ecodialissa ei käyttäjä kykene määrittämään vapaasti jännitetasoja ja 
kuormia, vaan joutuu valitsemaan nämä alasvetovalikoista, jolloin tuloksissa voi ilmetä 
pientä epätarkkuutta. Tässä tapauksessa lähtöjen mitoittamisessa epätarkkuutta ei kui-
tenkaan ilmennyt jännitteiden osalta, koska keskuksen J0BFC jännitetasoksi saatiin va-
littua tarkasti 690 V, mutta kaapelia suojakytkimeltä moottorille ei kyetty luomaan oh-
jelman verkkomalliin. Ohjelmat sisältävät myös erilaiset algoritmit komponenttien va-
lintaan, joihin käyttäjä ei pääse vaikuttamaan, ja jotka saattavat priorisoida eri kompo-
Keskus-Taajuusmuuttaja-Suojakytk. Suojakytk-Moottori Keskus-Moottori/Keskus
Kaapeli/PE (Cu) Kaapeli/PE (Cu) Kaapeli/PE (Cu)
DH SUPPLY PUMP 1 Katkaisija, 630A 3x(3x240/120) 2x(3x300/150) -
DH SUPPLY PUMP 2 Katkaisija, 630A 3x(3x240/120) 2x(3x300/150) -
GLYCOL FILLING PUMP 10aM/32A 3x4/4 3x4/4 -
AIR COMPRESSOR 1 400aM/400A - - 2x(3x150/95)
AIR COMPRESSOR 2 400aM/400A - - 2x(3x150/95)
690V SUB SWITCHBOARD J0BJC Katkaisija, 2000A - - 7x(4x300/150)
FIRE WATER PUMP Katkaisija, 320A 2x(3x150/95) 3x240/120 -
Lähtö Suoja 
ABB Doc 2.0
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nenttivalinnan hinnan, suojauksen tai jonkin muun kriteerin mukaisesti. Lisäksi eri 
komponenteilla voi olla erilaiset ominaisuudet, joita ei pääse varsinkaan ABB Doc 2.0 
tai Schneider Ecodialissa muokkaamaan. 
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6 LASKENTAOHJELMIEN VERTAILU 
Lyhyen case-laskennan jälkeen ohjelmien erilaisuuden huomaa selkeästi. Vaikka ohjel-
mat laskevat aivan samoja asioita verkosta, on eri ohjelmien erilaiset laskennan lähtö-
kohdat havaittavissa. Schneider Ecodial yrittää laskea koko verkon laskennan yhdellä 
kertaa, kun taas ABB Doc 2.0 pienjännitelaskenta perustuu keskuskohtaiseen laskentaan 
ja OLS-Consult ohjelma puolestaan lähtökohtaisiin tarkasteluihin ja erikoisempiin mi-
toitustilanteisiin. NePlanissa on puolestaan pyritty keskittymään laajojen verkkojen vi-
kavirtojen ja muiden verkossa esiintyvien suureiden tarkasteluun, eikä niinkään yksit-
täisten lähtöjen mitoittamiseen. Jokaisella ohjelmalla on kuitenkin omat vahvuutensa ja 
heikkoutensa, joita on listattu ja jaoteltu monipuolisuuden, käytettävyyden ja dokumen-
tointiominaisuuksien mukaisesti tässä kappaleessa. Kappaleessa 7 on lyhyt yhteenveto 
ja perustelut saaduista tuloksista eri ohjelmien välillä.  
6.1 Monipuolisuus 
Monipuolisuutta vertailussa mitataan ohjelman kyvyllä käsitellä eri mitoitustilanteita. 
Peruslaskenta eli oikosulkuvirtojen laskenta ja suojalaitteiden sekä kaapeleiden mitoitus 
onnistuu kaikilla vertailuun valituilla ohjelmilla, mutta jokaisella ohjelmalla on omat 
vahvuutensa ja heikkoutensa, jotka joko mahdollistavat tarkasteluja joita muilla ei voi 
tehdä tai rajoittavat tiettyjä toimintoja pois. Nämä kyseiset toiminnot ovat oleellinen 
tekijä valitessa ohjelmaa tietyntyyppiseen laskentaan. 
Toiminnoiltaan monipuolisin pienjännitemitoittamisen kannalta ohjelmista on OLS-
Consult ohjelmistokokonaisuus. OLS-Consult ohjelmat sallivat lähes jokaisen lähtöar-
von muokkauksen, mikä mahdollistaa mahdollisimman laajan tarkastelun. Näin ollen on 
vaikea löytää tilannetta jossa OLS-Consult ohjelmien rajat tulisivat muokattavuudessa 
vastaan. Ohjelma myös sisältää toimintoja niin mitoituksen kuin laskennan puolelta, 
joten ohjelmalla kyetään tarkastelemaan verkon ilmiöitä laajemmin kuin ABB Doc 2.0 
tai Schneider Ecodial-ohjelmilla, vaikkei se yhtä laajoihin tarkasteluihin verkostolas-
kennan osalta pääsekään kuin NePlan. Ohjelma voi olla toisaalta hyvin hidas käyttää, 
koska jokainen lähtö ja tilanne on tarkasteltava erikseen, joten laskentaa ei voi suorittaa 
koko verkon osalta yhdellä kertaa. Monipuolisuus on suuren ohjelmakattauksen ansiota, 
mutta laajempaa tarkastelua varten on käytettävä useampaa eri ohjelmaa, jotta kaikki 
tarpeelliset tarkastelut saa tehtyä. 
Schneider Ecodialissa on sisäänrakennettuna Schneiderin omia komponentteja, joi-
den avulla ohjelma mitoittaa verkkoa. Ideana kyseinen toiminto on hyvä, mutta eri 
komponenttien vähyys ja rajoitteisuus on muodostua ongelmaksi mitoittaessa pientäkin 
verkkomallia. Myös muokattavuuden vähyys voi koitua mitoittajan ongelmaksi. Eri 
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komponenttien arvoja ei pääse muuttelemaan yhtä vapaasti, kuin muilla vertailuun vali-
tuilla ohjelmilla. Tämän seurauksena on tehtävä kompromisseja verkkomallin ja lasken-
nan suhteen, jolloin nämä eivät ole välttämättä aivan yhtä tarkkoja kuin muilla ohjelmil-
la. Ongelmallista on myös Schneiderin tapa rakentaa valikot ja eri arvojen valinta alas-
vetovalikkojen alle, jolloin käyttäjä ei voi syöttää vapaasti lähtöarvoja läheskään kaik-
kiin haluttuihin kohtiin. Tämä on seurausta siitä, että Schneiderin tuotevalikoima on 
rakennettu näiden valintojen pohjalta, jolloin ohjelma osaa valita näistä Schneiderin 
tuotteista sopivat verkon kannalta. Tämä on kuitenkin suuri rajoite tarkan verkkomallin 
rakentamiselle, varsinkin jos käyttäjä haluaa saada mitoittamisen ohella muitakin ver-
kossa esiintyviä suureita tarkasti laskettua. 
ABB Doc 2.0 ohjelmassa on myös samankaltaisia ongelmia kuin Schneider Ecodia-
lissa komponenttivalikoiman suhteen. Sisäänrakennettu komponenttiluettelo on kuiten-
kin laajempi kuin Schneider Ecodialissa, joten yhtä paljon kyseisiä ongelmia ei tule 
vastaan verkkomallia rakentaessa. Lisäksi osa komponenteista on vapaammin muokat-
tavissa kuin Schneider Ecodialissa, joten verkkomallista saadaan hieman tarkempi. Suu-
rin osa ABB Doc 2.0 valikoista on vapaita kenttiä, joihin käyttäjä voi sijoittaa vapaasti 
minkä arvon haluaa. Tämä mahdollistaa tarkemman verkkomallin kuin Schneider Eco-
dial-ohjelman valikot. 
NePlan eroaa hieman muista ohjelmista toiminnoiltaan. Se ei niinkään keskity yksit-
täisten lähtöjen tarkasteluun vaan pyrkimyksenä on tutkia suuremmissa verkoissa esiin-
tyviä suureita. Ohjelmalla voidaan tutkia kyllä työn case-esimerkin tapaista tapausta, 
mutta se ei loista kyseissä laskennassa. Ohjelmasta löytyy kuitenkin erittäin laajat omi-
naisuudet verkon vikavirtojen, tehonjaon, jännitteenalenemien, harmonisten yliaaltojen 
ja moottorien käynnistysvirtojen aiheuttamien jännitekuoppien tutkimiseen. Varsinaista 
komponenttipankkia ei ole ja mitoittamiseen ohjelmaa voi käyttää lähinnä tukena vika-
virtoja ja muita verkon suureita laskettaessa. Käyttäjän tulee itse lopulta valita saatujen 
laskentojen perusteella sopivat komponentit verkoon. 
6.2 Käytettävyys 
Käytettävyys on oleellinen osa jokaista tietokoneohjelmaa. Jos ohjelmaa ei voi luonte-
vasti käyttää, on se työkaluna hyvin hidas ja vaikeakäyttöinen ja pahimmassa tapaukses-
sa antaa vääriä tuloksia, jos käyttäjä ei osaa käyttää ohjelmaa oikein. Huonosti toteutettu 
käytettävyys voi pahimmassa tapauksessa olla esteenä koko ohjelman käyttämiseen 
mitoittamisessa. Jokaisella vertailuun valitulla ohjelmalla on hyvin erilainen käyttöliit-
tymä, ja vaikka kyseessä on hyvin subjektiivinen näkemys, on tuloksia yritetty perustel-
la pitäen silmällä ohjelman peruskäyttäjää ja tämän tarpeita. Lisäksi käytettävyyteen 
vaikutti myös mahdolliset ohjelmistovirheet, mitä laskennan aikana tuli vastaan. Onnek-
si jokainen ohjelma oli erittäin vakaa käyttää ja vakavia ohjelmistovirheitä ei vastaan 
tullut. 
Erikoiseksi käytettävyyden tarkastelussa nousi jokaisen vertailuun valitun ohjelman 
eri lähtökohta siitä, millaiseen mitoittamiseen ohjelmaa on tarkoitus käyttää. Jokainen 
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ohjelma kyllä selviää verkon mitoittamisesta, mutta siinä missä OLS-Consult ohjelmat 
on suunniteltu spesifisiä tilanteita varten, on puolestaan Schneider Ecodialin, ABB Doc 
2.0:n ja NePlanin lähtökohtina olleet suurempien kokonaisuuksien, kuten kokonaisten 
sähkökeskusten tai jopa kokonaisen teollisuussähköverkon mitoittaminen samalla oh-
jelmalla yhdellä laskennalla. Tämän seurauksena ohjelmat soveltuvat erilailla erikokois-
ten verkkojen ja kokonaisuuksien mitoittamiseen. 
OLS-Consult ohjelmat eroavat muista vertailun ohjelmista siinä, että se perustuu 
moneen eri laskentapohjaan, joita käyttämällä sopivasti yhdessä saadaan halutut tulokset 
laskettua. Varsinaista verkkomallia ei ole, vaan käyttäjä itse valitsee sopivat työkalut 
laskentaa varten. Tämä on käytettävyyden kannalta haastavaa ja aikaa vievää. Lisäksi 
suurien kokonaisuuksien hallinta voi tulla haastavaksi, kun laskentapohjien kopioita 
alkaa muodostua jokaisesta eri laskennasta tai käyttäjän on luotava mitoitustaulukot, 
joiden pohjalta tulokset on selkeämpi esittää. Ohjelma soveltuukin parhaiten nopeisiin 
lyhyisiin tarkasteluihin, joissa suojauksia tai kaapeleita mitoitetaan kuormituksen mu-
kaisiksi. Ulkoasultaan eri laskentapohjat ovat hyvin samankaltaisia, mutta osa pohjista 
voi olla hyvin sekavia, johtuen pääosin kaikesta informaatiosta, mitä kyseiset laskenta-
pohjat antavat käyttäjälle. Yleensä kyseiset tiedot ovat eri ohjelmissa alavalikoiden ta-
kana, mutta ratkaisu rakentaa ohjelma Excel-tiedostopohjien päälle on mahdollisesti 
estänyt alavalikoiden käytön, jolloin kaikki laskentadata on esitettävä tavalla tai toisella 
käyttäjälle samassa näkymässä. 
Schneider Ecodial ohjelma on selkein vertailun ohjelmista ulkonäöltään. Sen käyttö-
liittymä on erittäin looginen ja verkkomallin rakentaminen ohjelman piirtotyökaluilla on 
helppoa. Haastavaksi käytön tekevät komponenttien määrittämisen haasteet, sillä ohjel-
ma estää tiettyjen komponenttien valitsemisen, mikäli komponentti on jo kiinni verk-
komallissa. Lisäksi käyttäjä ei voinut vapaasti rakentaa halumaansa verkkoa, vaan oli 
kiinni ennalta määrätyissä kuormatyypeissä ja lähtöratkaisuissa. Komponenttien valinta 
mallinnettavaan verkkoon tuntui toimivan erittäin hyvin ja käyttäjän ei ollut tarve pakot-
taa ohjelmaa käyttämään tiettyjä komponentteja saadakseen mitoituksen onnistumaan, 
vaan ohjelma osasi itse ottaa huomioon eri vaihtoehdot, mikäli Schneiderin omassa tuo-
tevalikoimassa oli sopivia komponentteja.  
ABB Doc 2.0 ohjelma on hyvin samankaltainen käytettävyyden kannalta Schneider 
Ecodialin kanssa. Ohjelmaan rakennetaan verkkomalli, jonka kanssa laskenta suorite-
taan. Ohjelma ei kuitenkaan ole yhtä selkeä kuin Schneider Ecodial, ja ABB Doc 2.0 
kärsii lievistä ohjelmistovirheistä. Esimerkiksi satunnaisin ajoin tapahtuva komponent-
tien katoaminen ABB Doc 2.0 tietokannasta on kuitenkin hyvin haitallinen ja hidastava 
ongelma, joka korjaantuu vasta käynnistämällä ohjelman uudestaan. Ohjelmalla on kui-
tenkin erittäin helppo tehdä toimiva verkkomalli oikeasta verkosta, kunhan erikoisiin 
piirtotyökaluihin vain tottuu. Lisäksi laaja kattaus eri ABB komponentteja ja vapaasti 
muokattavat arvot eri komponenteilla auttavat muokkaamaan halutunlaisen verkon. Oh-
jelman heikkoutena on kuitenkin ohjelman kyky valita komponentteja verkkoon. Välillä 
käyttäjän on pakko käydä valitsemassa tietty komponentti tiettyyn osaan verkkoa, jotta 
mitoittaminen onnistuisi. Näissä tilanteissa Doc 2.0 ohjelma ei osaa usein valita mitään 
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komponenttia kyseiseen verkon osaan, vaikka vaihtoehtoja olisi vain yksi sopiva. Oh-
jelma ei myöskään anna kaikista mitoitusongelmista selkeää virheilmoitusta, vaan käyt-
täjän täytyy itse osata tulkita, mikä on ongelmana kyseisessä tilanteessa.  
NePlan ohjelma on myös erittäin selkeä ulkoasultaan ja ohjelman rakenne perustuu 
eri moduulien valitsemiseen, joilla eri laskennat ajetaan läpi. Ohjelmasta on pyritty te-
kemään mahdollisimman käyttäjäystävällinen hyvien oppaiden, laajan manuaalin ja 
erilaisten esimerkkiverkkojen avulla. Ohjelmassa on kuitenkin niin paljon sisältöä, että 
peruskäyttäjän täytyy tutustua ohjelmaan todella kauan löytääkseen kaiken tarvitseman-
sa. Varsinainen käyttöliittymä on kuitenkin erittäin yksinkertainen käyttää ja kaikki 
toiminnot toimivat kuten niiden kuuluukin. Tulosten esittämiseen on myös tarjolla hy-
vin paljon eri mahdollisuuksia taulukkojen tai verkkomalliin piirrettyjen arvojen väliltä, 
joista käyttäjä voi itse valita mitä haluaa esitettävän. 
6.3 Dokumentointi ja projektin hallinta 
Dokumentointi on oleellinen osa mitä tahansa teollisuuden suunnitteluprojektia. Mitoit-
tamisen laskentatuloksista onkin syytä saada luotua ohjelmilla helposti julkaisukelpoisia 
dokumentteja, jotta tuloksien raportointi olisi mahdollisimman nopeaa. Lisäksi näiden 
dokumenttien avulla saadaan nopeasti projekti etenemään ilman, että jokaisen suunnitte-
lijan tarvitsisi itse ajaa laskenta läpi koneellaan saadakseen samat tulokset. Näin lasken-
ta voidaan keskittää tietylle osalle suuremman projektin suunnitteluhenkilöstöä. 
OLS-Consult ohjelmakokonaisuudessa ei varsinaisesti ole dokumentointiominai-
suuksia. Ohjelman dokumentaatio perustuu kuvakaappauksiin laskentapohjista tai mitoi-
tustaulukoiden tekemiseen. Tämän seurauksena käyttäjän on itse huolehdittava doku-
mentoinnin luonnista laskennan ohella. Tämä tukee ajatusta siitä, että ohjelmaa on tar-
koitus käyttää satunnaisiin pieniin ja nopeisiin laskentoihin projekteissa eikä suurem-
paan mitoittamiseen. Lisäksi ohjelmasta puuttuu kokonaan keskitetty projektitiedosto, 
joten ohjelman yhteinen käyttäminen monen eri käyttäjän välillä suuressa projektissa on 
lähes mahdotonta. 
Schneider Ecodial ohjelmassa on oma dokumentointityökalu, joka muodostaa las-
kennan tuloksista loppuraportin. Tämän loppuraportin lisäksi ohjelma muodostaa kuva-
na verkkomallin erilliseen tiedostoon. Verkkomallin automaattinen kuvakaappaus ei 
kuitenkaan toimi kovin hyvin, vaan usein käyttäjän tarvitsee itse käydä ottamassa verk-
komallista kuva, koska automaattisesti luotu verkkomallin kuva on suttuinen ja epäsel-
vä. Loppuraportin sisältämiin tietoihin ei myöskään pääse vaikuttamaan vaan ohjelma 
luo automaattisesti kaikista saaduista tiedoista loppuraportin, joten käyttäjä ei voi karsia 
osia pois, joita ei välttämättä tarvita. Schneider Ecodial luo projektista projektitiedoston, 
jossa on kaikki projektin tiedot, joten suuressa projektissa useampi käyttäjä voi vuorol-
laan käydä tekemässä muokkauksia yhteiseen tiedostoon. Tämän seurauksena Ecodial 
ohjelman käyttäminen suuremmassa projektissa onnistuu kohtuullisen pienellä vaivalla, 
vaikka laskijoita ja mitoittajia olisi useampi projektin parissa. 
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ABB Doc 2.0 ohjelma tarjoaa myös dokumentointityökalun saatujen tulosten doku-
mentoimiseen. Erona Schneider Ecodialiin on, että käyttäjä pääsee itse valitsemaan mitä 
haluaa loppudokumentin sisältävän. Tämän toiminnon avulla loppudokumentaatiosta 
saadaan karsittua mahdolliset turhat osat pois, jolloin loppudokumentaation on huomat-
tavasti selkeämpi. Myös Doc 2.0 keskittää laskennan yhteen projektitiedostoon, joten 
projektin hallinta on erittäin helppoa monen käyttäjän kesken. 
NePlanissa tulosten esittäminen jää usein verkkomallissa esitettyjen suureiden esit-
tämiseen. Erilaisten taulukoiden teko kyseisistä suureista onnistuu myös, mutta selkein 
tapa esittää tulokset on usein verkkomallin avulla. Varsinaista virallista dokumenttia 
kaikista saaduista tuloksista ei ohjelma kuitenkaan rakenna, vaan käyttäjän tulee itse 
kasata tulokset ohjelmasta. NePlan soveltuukin erittäin hyvin esimerkiksi suuremman 
verkon vikavirtojen esittämiseen, koska verkkomallissa pystytään esittämään käyttäjän 
valitsemat halutut suureet. Saaduista tuloksista olisi kuitenkin suuremmassa projektissa 
tehtävä erillinen dokumentti vielä tämän graafisen esityksen lisäksi, jossa esitetään vali-
tut lähtöarvot ja muuta laskennan oletuksia, joten NePlanin dokumentointiominaisuudet 
ovat hieman puutteelliset suurempaa projektityötä ajatellen. Ohjelma keskittää verkko-
mallin yhteen projektitiedostoon, jonka jakaminen muiden projektissa toimivien henki-
löiden kanssa on erittäin helppoa. 
 
 
 
 
45 
 
7 YHTEENVETO 
Työn toteutus perustui pääosin esimerkkiverkon laskennasta saatuihin tuloksiin ja näi-
den tulkintaan, joten ohjelmia vertailtiin vain kyseisen verkon laskennan kannalta. Ver-
tailun tulokset ovat kuitenkin hyvin sovellettavissa muihin vastaaviin laskentacaseihin, 
sillä samat tiedot on tutkittava verkon mitoittamisen kannalta kaikista verkoista. Työn 
tavoitteena oli selvittää eri ohjelmien soveltuvuutta teollisuussähköverkon mitoittami-
seen ja tämän osalta työssä onnistuttiin hyvin. Eri ohjelmien vahvuudet ja heikkoudet 
kävivät ilmi laskennan edetessä, ja näiden tulosten pohjalta voidaan jatkossa valita sopi-
va mitoitusohjelma eri projekteihin verkon laajuuden, rakenteen ja laitteiston huomioi-
den. Työn ohessa toteutettiin Pöyrylle sisäinen suunnitteluohje pienjännitesähköverkon 
mitoittamisesta. [21] 
Laskentaan valitut ohjelmat olivat hyvin erilaisia suunnitteluratkaisuiltaan. Jokainen 
ohjelma erikoistui hyvin erilaiseen laskentaan, vaikka kaikki ohjelmat laskivat samoja 
tietoja verkosta. Schneider Ecodialilla laskenta on kätevää, mikäli on tarkoitus mitoittaa 
kokonainen teollisuusverkko samalla ohjelmalla, kun taas keskuskohtaiseen laskentaan 
ABB Doc 2.0 on parempi työväline. Jos tarkoituksena on tarkastella vain yksittäisiä 
lähtöjä tai erikoisempia verkon mitoittamistarkasteluja, on puolestaan OLS-Consult-
ohjelmat huomattavan paljon kätevämpi työkalu verrattuna muihin ohjelmiin. NePlanil-
la kannattaa laskea suuremman verkon vikavirrat ja muut verkossa esiintyvät suureet, 
jos verkon ilmiöitä haluaa tarkastella, mutta mitoittamisen kannalta se ei ole välttämättä 
paras mahdollinen työkalu. Mitoittaessa onkin siis syytä valita kätevin työkalu kysei-
seen mitoittamistehtävään sen perusteella, mitä on tarkoitus mitoittaa, laskea, tarkastella 
tai tutkia. Kaikilla ohjelmilla kyseinen tehtävä onnistuu, mutta jokaisella ohjelmalla on 
omat vahvuutensa eri osa-alueilla. 
Ohjelmien monipuolisuutta mitattaessa monipuolisin toiminnoiltaan on OLS-
Consult ohjelmat, sillä ne tarjoavat eniten muokkausmahdollisuuksia lähtöarvoille ja 
tarjoavat laajimman kattauksen eri sähköteknisiä tarkasteluja niin mitoittamisen kuin 
verkostolaskennan saralla. Myös NePlanissa on todella laajat ominaisuudet. Nämä omi-
naisuudet eivät keskity pelkästään pienjänniteverkon mitoittamiseen, vaan laajemman 
verkon suureiden laskentaan. Näiden avulla saadaan komponentit mitoitettua, mutta 
ohjelma ei itsessään tarjoa ratkaisua mitoitusongelmiin, jolloin mitoittajan tulee itse 
valita sopivat komponentit verkkoon laskentojen perusteella. Valittaessa valmistajien 
omista ohjelmista pärjää ABB Doc 2.0 ohjelma hieman paremmin laajempien kompo-
nenttivalikoimien ja laajempien muokkausmahdollisuuksien ansiosta verratessa sitä 
Schneider Ecodialiin. Myös Pöyry Oy:n menneitä projekteja tutkiessa käy ilmi, että 
Schneider Ecodialin käyttö Suomessa on haastavampaa kuin ABB Doc 2.0, sillä harvoin 
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tulee eteen tilannetta, jossa pääosa verkon komponenteista on Schneiderin tuotevalikoi-
masta. Todennäköisempi vaihtoehto on kohdata kyseinen tilanne ABB:n tuotteiden osal-
ta. Tämän seurauksena ABB Doc 2.0 on monipuolisuudeltaan parempi, kun tutkitaan 
Suomessa toteutettuja projekteja kuin Schneider Ecodial. 
Käytettävyydeltään ja selkeydeltään parhaiten ohjelmista pärjää Schneider Ecodial 
ja NePlan. Schneider Ecodialin ja NePlanin käyttöliittymät ovat joukon selkeimpiä ja 
eheimpiä kokonaisuuksia. Molempien piirto- ja muokkaustyökalut ovat loogiset.     
NePlanissa on huomattavasti enemmän toimintoja, joiden seurauksena käyttöliittymästä 
voi aluksi olla vaikea löytää etsimäänsä, mutta kun ohjelma tulee tutuksi, huomaa käyt-
täjä, että käyttöliittymä on erittäin selkeä ja looginen. Seuraavaksi helpoin käytettävyy-
deltään on ABB Doc 2.0 ohjelma. Doc 2.0 ohjelmassa on hieman epäselkeämpi käyttö-
liittymä verrattuna Schneider Ecodialiin tai NePlaniin, mutta pääosin eri kokonaisuudet 
on sijoiteltu ohjelman käyttöliittymään loogisesti. Verkkomallin piirtäminen on kuiten-
kin huomattavasti haastavampaa kuin Schneiderin Ecodialissa tai NePlanissa, erikoisten 
piirtotyökalujen ansiosta. Käytettävyydeltään heikoimmaksi jää OLS-Consult ohjelmat 
lähinnä siksi, että ohjelmia käytettäessä ei kaikkea laskentadataa saa keskitettyä yhteen 
ohjelmaan, vaan jopa samaa laskentapohjaa voi joutua käyttämään useasti saman las-
kennan aikana ja tällöin laskennan läpivieminen suurissa projekteissa voi olla haastavaa. 
Lisäksi OLS-Consult-ohjelmissa ei käyttäjää opasteta aivan yhtä paljon ohjelmien käy-
tössä laskennan aikana kuin muissa vertailun ohjelmissa. OLS-Consult ohjelmista löy-
tyvät ohjeet ovat melko suppeita ja lähinnä opastavat vain hieman ohjelman käytössä ja 
tulosten tulkinnassa. 
Dokumentoinnissa ja projektin hallinnassa laajimmat ominaisuudet sisältyvät ABB 
Doc 2.0 dokumentointi työkaluun. Sillä voidaan päättää kaikesta laskentadatasta osat, 
jotka halutaan sisällyttää loppudokumenttiin tai jättää siitä pois. Schneider Ecodial ei 
sisällä aivan yhtä hyviä dokumentointiominaisuuksia kuin ABB Doc 2.0 ohjelma, koska 
loppudokumentin sisältöön ei pääse vaikuttamaan yhtä laajasti kuin Doc 2.0 ohjelmassa. 
Molemmat ohjelmista tallentavat kaiken laskentadatan ohjelman luomaan projektitie-
dostoon, jolloin projektin hallinta on helpompaa. Heikoiten dokumentoinnissa ja projek-
tin hallinnassa pärjäsi OLS-Consult-ohjelmat, jotka eivät varsinaisesti sisällä dokumen-
tointi ominaisuuksia, vaan käyttäjän tulee itse huolehtia tulosten loppudokumentoinnis-
ta. Lisäksi OLS-Consult-ohjelmat on rakennettu usean Excel-pohjaisen tiedoston va-
raan, joten yhteistä projektitiedostoa ei voida luoda samalla tapaa kuin kolmessa muussa 
vertailuun valitussa ohjelmassa, kun ohjelman sisäistä verkkomalliakaan ei luoda. NeP-
lanissa on kätevintä luoda verkkomallin pohjalta tiedosto jossa tulokset esitetään. Tämä 
on selkeä tapa esittää tulokset, mutta usein vaatii lopputuloksista jonkinlaisen muunkin 
dokumentin tämän lisäksi, jossa selitetään tuloksien lähtötiedot. Myös NePlanissa las-
kentadata tallennetaan yhteen tiedostoon, jolloin suuremmissa projekteissa ohjelman 
käyttö helpottuu. 
Vertailun tuloksista nähdään, että jokainen ohjelma on parhaimmillaan omalla osa-
alueellaan. Myös erilaiset ohjelmien suunnittelun lähtökohdat erottuvat ohjelmien ra-
kenteellisissa ratkaisuissa ja toiminnoissa. Tästä syystä laskentaa tai mitoittamista aloit-
47 
 
taessa on syytä käyttäjän miettiä tarkkaan, minkälainen laskenta on projektissa tarpeen. 
Tämän jälkeen on oleellista valita sopiva ohjelma kyseiseen laskentaan, ja näin voi sääs-
tyä monelta eri ongelmalta, jotka tulisivat vastaan väärän laskentaohjelman seuraukse-
na. Työn case-laskennan perusteella voisi sanoa, että lyhyisiin yksittäisiin tarkasteluihin 
tai erikoistilanteisiin OLS-Consult-ohjelmat toimivat parhaiten, kun taas laajempaan 
mitoittamiseen kannattaa valita toinen ABB Doc 2.0 tai Schneider Ecodial ohjelmista, 
riippuen siitä millaisia komponentteja verkko sisältää. Jos kyseessä on laajempi verkko, 
josta halutaan laskea tiettyjä suureita ja tutkia ilmiöitä, kannattaa puolestaan turvautua 
NePlaniin, jolla tämä on helpointa, ja jossa on toimintoja, joita muissa ohjelmissa ei ole. 
Oikean ohjelman valitseminen ja oikeiden mitoitustulosten saaminen jää lopulta kuiten-
kin mitoittajan vastuulle. 
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